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1.0 ALGEMEEN 

  

  

NORMEN 

EUROCODEO NEN-EN 1990 Grondslagen 

EUROCODE 1 NEN-EN 1991 Belostingen 

EUROCODE 2 NEN-EN 1992 Betonconstructies 

EUROCODE 3 NEN-EN 1993 Staalconstructies 

EUROCODE 4 NEN-EN 1994 Staal - betonconstructies 

EUROCODE 5 NEN-EN 1995 Houtconstructies 

EUROCODE 6 NEN-EN 1996 Constructies van metselwerk 

EUROCODE7 NEN-EN 1997 Geotechnisch ontwerp 

EUROCODE 9 NEN-EN 1999 Aluminiumeonstructies 

BETROUWBAARHEID 

Gebouwtype Woonfunctie Woning 

Gevolgklasse cc1 

Betrouwbaarheidklasse RCI 

Ontwerplevensduur 3 50jaar 

Factor Kat 09 

Windgebied m Onbebouwd 

BELASTINGSFACTOREN 

uGT 

Fundamenteel daa Y 108 Ongunstig 

Y 09 Gunstig 

Y 135 

daa Y 122 

BGT 

Incidenteel 10 Alle belastingen 

Momentaan 10 Alle belastingen 
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MATERIALEN 

  

  

  

  

Beton (in het werk) c20/25 Sea 13,3N/mmz 

Beton (prefab) cf. leverancier 

Betonstaal B500 im 435N/mm? 

Ankers 4.6 gerolde draad foa 400N/mm? 

Constructiestaal 235 (walsprofielen) foa 235N/mm? 

8235 (kokerprofielen) fva 235N/mm? 

8355 (geïntegreerde profielen) Ísa 355N/mm? 

Bouten 8.8 gerolde draad faa 800N/mm? 

Lassen minimaal a Smm 

Hout ©18 (gezaagd) 

6L24 (gelamineerd) 

Metselwerk Baksteen f TSN/mm? 

Kalkzandsteen fa T2N/mm? 

Betonsteen fa 20N/mm? 

Poriso f TSN/mm? 

Specie Sm T,SN/mmz 

Lijm fma 12,5N/mm2 

VERVORMINGEN 

DOORBUIGING 

Vloeren Wy 50,003 *L 

Waina 50,004 *1 

Vloeren (met scheidingswanden) woag $0,002 *L 

Daken Wy 50,004 *1 

Waina 50,004 *1 

Gordingen (dubbele buiging) Wona 0,005 *L 

VERPLAATSING 

1-laag Industriële gebouwen u SH/TS0 

Overige gebouwen u s H/300 

2of meer Per bouwlaag u s HIJ300 

Gehele gebouw u S H/500 

BRANDWERENDHEID 

Cf. bouwkundige. 

In de X en Y-richting gegarandeerd door het metselwerk en de betonvloeren. 

523045 
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2.0 BELASTINGEN 

  

  

BELASTINGEN 

HELLEND DAK 

Permanent 

Panelen 01 = 015 Km 

Zink 025 = 025 KWm 

Dakplaten 020 020 KWm 

Gordingen 005 005 km 

Plafond 020 020 KAm 

Totaal 

  

085  KN/m? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Totaal (t0.. grondvlak) (1/cos{a}"gewicht) = 101  KN/m? 

Veranderlijk 

Wind = f NEN-EN1991 

Sneeuw = f NEN-EN1991 

PLAT DAK 

Permanent 

Dakbedekking + isolatie 015 015  kN/m? 

Houten balklaag + beschot 025 = 0025 km 

Plafond 020 020  KN/m? 

Totaal = 060 km 

Veranderlijk 

Vloeren 0 = 100 Km 

= 200 N 

Wind = f NENEN1991 

Sneeuw = f NENEN1991 

BEGANE GRONDVLOER 

Permanent 

Afwerking 002 x 2000 = 040  KN/m 

Dekvloer 0907 x 2000 140  KN/m 

Betonvloer 025 x 2500 625  KN/m 

Totaal 805  KN/m: 

Veranderlijk 

Vloeren 04 z 175 Nm 

Binnenwanden =  <30KN/m 

% 12 z 295  KN/m? 
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KELDERVLOER 

Permanent 

Afwerking 002 x 2000 040 _ KN/m? 

Dekvloer 007 x 2000 140  KN/m? 

Isolatie 040 010 Km 

Betonvloer 030 x 2500 750  KN/m? 

Totaal 940 Km 

Veranderlijk 

Vloeren 04 175 Km 

Binnenwanden <3,0 KN/m 

% 12 295  KN/m? 

WANDEN 

Permanent 

HSB 0,70 070 _ KNjm? 

Metselwerk d=100mm 010 x 2000 200 _ Km 

Metselwerk d=120mm 012 x 2000 240 Nm 

Metselwerk d=140mm 014 x 2000 280  KN/m2 

Betonwand d=120mm 012 x 2000 240 Km 

Betonwand d=300mm 030 x 2000 600 _ KN/m? 

BELASTINGCOMBINATIES 

Opgesteld volgens de regels van de NEN-EN 1991 

523045 6 
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3.0 BEREKENING 

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

HELLEND DAK 

HOUTEN GORDINGEN 

HG-01 (43M) 

Technosoft Construct 

Eenheden : kN/m/rad 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 T2:2010,A1:2019 NB:2019(nl} 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/e11:2019 NB:2019 (nl) 

NEN-EN 1991-1-3:2003 c1:2009 NB:2011 (n1) 

NEN-EN 1991-1-4:2005 c2:2011 NB:2011 (n1) 

Hout NEN-EN 1995-1-1:2005 A1:2011,C1:2006 NB:2013(nl) 

NEN-EN 14080:2013 

Gording - 4300 — 1400 zadeldek enkele 

buiging 

Algemene gegevens 

BxH Tmm] : 140 x 195 _ Sterkteklasse T27 

Overspanning Tmn] 4300  Klimaatklasse T 
Aantal zijdl. steunen — Referentie periode [j] : 50 

Opleglengte Imn] : 75 

Hoh in het dakvlak{mm] : 1400 

Helling 33.00 

Windgebied 3 Terrein : Onbebouwd 

Gebouw L x B x # [m] 14.00 x 7.00 x  5.00 

Permanente belastingen G-.y 

E6 balklaag 

Isolatie 

Extra gewicht 

Totaal [KN/n?] 

Veranderlijke belastingen 

Wind Gp,pron  [KN/mi] : 0.54 (= Cprob? * Op = 1.007 * 0.54) 

Sneeuw vornfactor L : 0.72 

? 

4300 

140 x 195 

Belastingfactoren (NEN-EN 1990 - Bijlage A1.3) 

Formule 6.10 % z 122 i 1.38 

Formule 6.10b: & : 1.08 z 1.35 

Perm.bel. gunstíg : 0.90 

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995-1-1) 

WI-]: 1.30 

Meegenomen combinaties in de berekening : keoal-] berlmm] kesoa keis0,f 

+ Permanent 0.60 140 1.00 

* Permanent + sneeuw 0.90 140 1.00 

* Permanent + wind 0.30 140 1.00 

* Permanent gunstig + wind omhoog 0.30 140 1.00 

* Permanent gunstig + wind loodr. 0.90 140 1.00 

Tussenresultaten m.b.t. wind 

Tpizonderdrek 7 030  Gpicoveraren 7 7.70 

Cpelonderdeuk (druk) z 0.70  Cpeloverdrsk (zuiging) : -1:40 

Cinaaxonderaruk 1.00  Cinaexcoverarsk : -1.60 

Coca 1.00 

C 1.00   
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Tussenresultaten m.b.t. belastingen 

  

Belastinggeval de O dn O en 

kN/m] DN kN/m] DN 

Termanent T.06 0.65 

sneeuw 0.50 0.32 

wind 0.76 

Wind omhoog -1.21 

Wind loodrecht -0.15   

Tussenresultaten m.b.t. doorbuiging 

  

    

  

Traagheidsmom. Y [mma] : 8650.69e4 Traagheidsmom. Z [mm4] : 3459.00e4 

Eo,meen [N/mm2] 11000 W : 0.00 
Voernsogent Cm] 4.94 kaet UI 0.60 

clzeend [mm] 0.00 

Doorbuigingen loodrecht [mm] 

Belastingcombinatie winst Wereep u Waertin 
Permanent : 4.94 2.97 2.97 7.91 

Permanent + sneeuw 7.27 2.97 5.29 10.23 

Permanent + wind 8.48 2.97 6.50 11.45 

Permanent + wind omhoog -0.72 2.97 -2.69 2.25 

Permanent + wind loodr.: 4.24 2.97 2.26 7.20 

De doorbuiging is als volgt bepaald (art. 2.2.3(5) van NEN-EN 1995-1-1:2004): 

doorbuiging m.b.t. belastingcombinatie permanent 

     

wrer ein ( + kaer) 

n n 

doorbuiging m.b.t. belastingcombinatie veranderlijk 

wion Wpeen ooenblikkelijk * Wersogenblikkelijk 

waet tin winse e (1 + kaer) + Winsc o (1 + Wokaer) 

  

w = Urer ein  Winse,c 

Mtg. doorbuiging : Permanent + wind 

Stabiliteit 

  

T.Toetsing kipstabiliteit m.b.t. montagefase volgens Par.6.3.3. iS B.Vv.E.? 

- u hebt het belastingsgeval 'Uitvoering' niet toegepast. 

2.Factoren t.b.v. toetsing kipstabiliteit m.b.t. gebruiksfase volgens par.6.3.3: 

Belastingcombinatie wind omhoog (opbuigend moment}: 

Gascrie [N/mm2] : 151.97 frm(6.32} Les (mm] : 3817.50 tab(6.1 ) 

de 1 0.40 frm{(6.30) Kkersey U1 : 100 fem(6.34) 
     

Tussenresultaten (per combinatie) 

  

Factoren t.b.v. toetsing ULS: 

Kn U1 : 0.70 par(6.1.6) 

eis u.e. 

  

Permanent frm(6.13) t,a  = 014 < 185 [N/mm2]  0.07 

frm(6.3 } Oe,s0, 99/ {ke s g "f oo s} + 

G 90 r d/ k oo e*fe 30 ) < 1-00 

= 0.26/ 1.15+ 0.00/ 1.15 = 0.23 

3.36 < 11.08 [N/mm:] _ 0.30 fem(6.11) G,,7,4 

sneeuw frm(6.13) 4 = 019 < 277 [N/mm:]  0.07 

fem(6.3 ) O 509 s /lke oo 9"E 90 9) + 

Ge 0 r 9/ (ke 30 e*fe 90 ) < 100 

= 0.37/ 1.73+ 0.00/ 1.73 = 0.21 

fem(6.11) O,,7,4 =  4.72 < 1662 [N/mm:] _ 0.28 

wind frm(6.13) 4 = 023 < 277 [N/mm:]  0.08 

fem(6.3 ) O 509 s /lke oo 9"E 90 9) + 

Ge 0 r 9/ (ke 30 e*fe 90 ) < 100 

0.44/ 1.73+ 0.00/ 1.73 = 0.26 

fem(6.11) O,,7,4 =  5.63 < 16.62 [N/mm:] 034 

523045 



cönstru 

  

Wind omhoog frm(6.13) t 0.07 < 2.77 [N/mm:]  0.03 

9.,90,4 = -0.14 reactie omhoog is niet getoets: 

frm(6.11) Go,v,a = -1.78 < 16,62 [N/mmi] 011 

Wind loodrecht fem(6.13) t,2 = 008 < 2.77 [N/mm2] 003 

frm(6.3 } Ge, 51 0,9/{ke 90 "f 0 9) + 

G 90 r d/ (ke 30 e *fe 30 ) < 1-00 

= 0/15/ 1.73+ 0.00/ 1.73 = 0.09 

frm(6.11) Oa,1,4 =  1.95 < 16.62 [N/mmi] 012 

Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.e. 

Wind frm(6.13) ,a  =  0.23 < 277 [N/mm?]  0.08 

wind frm(6.3 } Oe,s0, 99/ {ke s g "f oo s} + 

G 90 r d/ k 30 e*fe 30 ) < 1-00 

= 044 1.73+ 0.00/ 1.73 = 0.26 

wind frm(6.11) On,1,4 =  5.63 < 16.62 [N/mmi]  0.34 

Let op: bij 1 of meerdere belastingcombinaties wind treedt een opwaartse 

oplegreactie op. 

wind 

wind 

523045 

Houdt hiermee rekening in het ontwerp van de oplegverbinding. 

6.50 < 

1145 < 

17.20 

17.20 

mm} 0. 

(mm 0 
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HG-02 (3,2M) 

Technosoft Construct 

  

Eenheden : kN/m/rad 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

      

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

      

  

Gelastingen _ NEN-EN 52019181 

MEN-EN wB:2019(n1) 

MEN-EN wB:2011 (n1) 

MEN-EN wB:2011 (n1) 

Hout MEN-EN 1995-1-1:2005 wB:2013(n1) 

MEN-EN 14080:2013 

Gording — 3200 — 1400 zadeldak dubbele 

buiging 

Algemene gegevens 

EE Tan] : 395 x 195 _ Sterkteklasse 7 TZ 

overspanning (nn] 3100 _ Klimaatklasse 1 
Aantal zijdl. steunen O Referentie periode (j] 50 

Opleglengte (mm) 75 

doh in het dakvlak[mm] 1400 

delling 33.00 

Windgebied : 3 Terrein : Onbebouwd 

GebouwL xB x H Im : 1400 %x 7.00 %x  5.00 

Permanente belastingen G.. 

76 balklaar 7 010 

Isolatie 0:20+ 

Extra gewicht 0:60+ 

Totaal (kN/m?]} 0.90 

Veranderlijke belastingen 

Wind Gprrer  TEN/mI] 7 757 z EproB? * Op = 1.007 + 0,57) 

Sneeuw vormfactor |ù : 0.72 

B 

‚N * 

3100 

95 x 195 

Belastingfactoren (NEN-EN 1990 - Bijlage A1.3) 

Formule 6.10a: f 5 122 f : 135 

Formule 6.10b: E : 1.08 Y : 138 

Perm.bel. gunstig * : 0.90 

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995-1-1) 

M[-]: 1.30 

Meegenonen combinaties n de berekening keeal] berlmm] keiro a keose,r 

+ Parmanent 0:60 95 1.00 

+ Parmanent + sneeuw 0:90 95 1.00 

+ Parmansnt + wind 0:90 95 1.00 

+ Permanent gunstig + wind omhoog 0:90 95 1:00 

+ Permanent gunstig + wind 1004r. 0:90 95 1:00 

Tussenresultaten m.b.t. wind 

Gpionaerarst 030 E arereren 7:20 

Coelsnaerarsn  (Gruk) 0170 c soecart (zuiging) -1:40 

Cioasn onaerarok : 1.00  Cinaex overarek : -1:60 

civa 1.00 
c 1.00 
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Tussenresultaten m.b.t. belastingen 

Belastinggeval dz Qe den  Oen 

[kN/m] DN kN/m] DN 

Termanent T.06 0.65 

sneeuw 0.50 0.32 

wind 0.76 

Wind omhoog -1.21 

Wind loodrecht -0.15 

Tussenresultaten m.b.t. doorbuiging 

Traagheidsmom. Y [mma] : 5670.11e4 Traagheidsmom. Z [mm4] : 1393.23e4 

Eo,mear [N/mms] 11000 : : 0.00 
Voernsogent EN 1.97 kaer UI 0.60 

weireens Cmm] z 0.00 

Doorbuigingen loodrecht (mm] 

Belastingcombinatie winst Wereep Weis  Waer n 
Permanent 1.97 1.18 1.18 315 

Permanent + sneeuw 2.89 1.18 2.10 4.07 

Permanent + wind 3.38 1.18 2.59 4.56 

Permanent + wind omhoog: -0.28 1.18 -1.07 0.90 

Permanent + wind loodr. 1.69 1.18 0.90 2.87 

Mtg. doorbuiging : Permanent + wind 

Doorbuigingen evenwijdig [mm] 

Belastingcombinatie winst ereep Weis  Waer in 
Permanent 5.38 3.23 3.23 8.62 

Permanent + sneeuw 7.91 3.23 5.76 11.14 

Permanent + wind : nv.t 

Permanent + wind omhoog: n.v.t 

Permanent + wind loodr.: n.v.t 

De doorbuiging is als volgt bepaald (art. 

  

2.2.3(5) van NEN-EN 1995-1-1:2004}: 

doorbuiging m.b.t. belastingcombinatie permanent 

   
wess 

doorbuiging m.b.t. belastingcombinatie veranderlijk 

w 

Mtg. doorbuiging 

Stabiliteit 

winse (D + kaer) 

Wesc eie  Wiast 

  

  

Upern,ogenbiikke + Wwer oosnt 

wipse 6 1 + kgee) + wepse o (1 + Wekaer) 

woer, 
e Wastse 

: Permanent + wind 

  

T.Toetsing kipstabiliteit m.D.t. montagefase volgens Par 6.3.3. 

- u hebt het belastingsgeval 'Uitvoering’ 

2.Factoren t.b.v. 

  

  

  

toetsing kipstabiliteit m.b.t. 

EE 

niet toegepast. 

gebruiksfase volgens par.6.3.3: 

  

  

  

  

Gnscrit [N/mm?] : 8283 frm(6.32) y [mm] : 3225.00 tab(6.1 ) 

Gezceie [N/mmi] : 71638 frm(6.32) lefs {mm] : 3225.00 tab(6.1 ) 

Jeerer U1 0.54 £rm(6.30) kertesy U1 1.00 Erm(6.34) 

Asern: 1 0.18 frm(6.30) keriee ( z 100 frm(6.34) 

Tussenresultaten (per combinatie) 

Factoren E.B.v. Toetsing ULS: 

- U1 : 0.70 par{6.1.6) 

eis u.e 

Permanent fem(6.13) %‚a  = 017 < 1.85 [N/mm?]  0,09 

Eeml6.3 ) oo a / lke oo E 000} + 

G oo p a / (ke 90 e *fe 90 9) < 1.00 

0.28/ 1.15+ 0.00/ 1.15 = 0.24 

fem(6.11) 644 2.57 < 11.08 [N/mm?] _ 0.23 

frm(6.12) On,:,4 =  3.43 < 1214 [N/mm?]  0.28 

frm(6.11} Maatgevende combinatie buiging 0.45 

523045 n 
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sneeuw frm(6.13) t.a = 024 < 277 [N/m:]  0.09 

frml6.3 ) O 509 / lke 90 atfe 90 9) + 

Ge 0 r 9/ (ke 30 e*fe 90 ) < 100 

= 0.39/ 1.73+ 0.00/ 1.73 = 0.23 

frm(6.11) On, 14 = 361 < 16.62 [N/mm:]  0.22 

frm(6.12} On,2,2 = 482 < 18.20 [N/mm:] _ 0.26 

frm(6.11) Maatgevende combinatie buiging 0.42 

wind fem(6.13) t,a =  0.25 < 2.77 [N/mm2] 009 

frm(6.3 } Ge, 51 0,0/{ke 0 "f 0 9) + 

G 90 r d/ (ke 30 e *fe 30 ) < 1-00 

= 0447 1.73+ 0.00/ 1.73 = 0.27 

  

  

frm(6.11) Ga,1,2 4.31 < 16.62 [N/mm:] _ 0.26 

frm(6.12) On,:,4 = 304 < 18.20 [N/mm:] 017 

frm(6.11) Maatgevende conbinatie buiging 0.38 

Wind omhoog frm(6.13) t 011 < 2.77 [N/mm:]  0.04 

9.,90,4 = -0.15 reactie omhoog is niet getoetst! 

frm(6.11) Ga, 12 -1.36 < 16.62 [N/mm:] _ 0.08 

frm(6.12) On,:,4 =  2.53 < 18.20 [N/mm:] _ 0.14 

frm(6.11) Maatgevende conbinatie buiging 0.20 

Wind loodrecht frm(6.13) t.4 = O. < 277 [N/mmi]  0.04 

frml6.3 ) O 509 / lke 90 atfe 90; 0) + 

Ge oo r 9/ (ke 50 e*fe 90 ) < 100 

= 0.16/ 1.73+ 0.00/ 1.73 = 0.09 

  

frm(6.11) Oo,1,4 1.49 < 16.62 [N/mm:] _ 0.09 

fem(6.12) O,,:,4 =  2.53 < 18.20 [N/mm:] 014 

frm(6.11) Maatgevende combinatie buiging 0.20 

Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.e. 

Permanent frm(6.13) ,a  = 017 < 185 [N/mm:]  0.09 

wind frm(6.3 } Oe,s0, 99/ {ke s g "f oo s} + 

G 90 r d/ k 30 e*fe 30 ) < 1-00 

= 047 1.73+ 0.00/ 1.73 = 0.27 

  

fem(6.11) O,,7,4 =  2.57 < 11.08 [N/mm:]  0.23 

frm(6.12) On,:,4 =  3.43 < 12.14 [N/mm:] 028 

Permanent frm(6.11} Maatgevende combinatie buiging 0.45 

Let op: bij 1 of meerdere belastingcombinaties wind treedt een opwaartse 

oplegreactie op. Houdt hiermee rekening in het ontwerp van de oplegverbinding. 

  

wind v = 2.59 < 12.40  [mm]  0.21 

wind woer n = 456 < 12.40  [mn]  0.37 

sneeuw woss,z = 5.76 < 12.40  [mm] 046 

Sneeuw wnec tinr = 11.14 < 12.40  [mm]  0.90 

523045 
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STALEN SPANTEN 

SP-01 (MIDDEN) 

Belastingen 

8 = 440 m 

Permanent 

Hellend dak 100 100 440 101 = 444 km 

444 Nm 

Veranderlijk 

Sneeuw = c NENEN 1991 

Wind = f NENEN1991 

523045 13 
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Technosoft Raamwerken 

  

  
Dimensies...: kN;mirad (tenzij anders aangegeven) 

Belastingbreedte.: _ 4.400 

Rekenmodel. 2e-orde-elastisch. 
  

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling: 

1} Losse belastinggevalle: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven 

Pysisch lineair alle staven 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven. 

Pysisch lineair alle staven. 

  

50 

0.500 Max.deellengte balken/vloeren: 0.500 

0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT. 0.250 

Maximum aantal iteraties.... 

Max.deellengte kolommen/wande: 

Max. X-verplaatsing in UGT. 

  

    

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

    

    

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 C2:2010,1:2019 NS8:2019(nl) e 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/c11:2019 NB:2019 (n1) 

NEN-EN 1991-1-3:2003 009 NB:2011 (n1) 

NEN-EN 1991-1-4:2005 011 NB:2011 (nl) 

staal NEN-EN 1993-1-1:2006 011,A1:2016 NB:2016(nl) '£82509 

523045 14 



cönstru 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GEOMETRIE 

4700 

2450 

s 

=0,050 

1 4 

3,500 3,500 

STRAMTENLIJNEN 

Nr. Naam X Zm _ Z=max 

1 0.000 =0.050 _ 4700 

2 7.000 -0.050 _ 4.700 

3 3.500 -0.050 _ 4.700 

NIVEAUS 

Nr. Z n aa 

T =0.050 0000 _ 7.000 

2 2.450  0.000  7.000 

3 4700  0.000 _ 7.000 

MATERTALEN 

ME Kwaliteit __ E-modulus{N/mmz] S.G. Pois. Uitz. Co8ff 

T 3235 210000 78.5 0.30 _1.2000e-05 

PROFIELEN {mn| 

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _ Traagheid Vormf 

T HEA200 7:8235 3.38006+03 3.69209+07 000 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type BI KT E 7 

T O:Normaal 200 190 395.0 

PROFTELLENGTES EN -GEWICHTEN 

Prof. Omschrijving 3.M, Som lengte Som gewicht 

Tkg/m ] Ll (kg1 

T HEAZ00 7850 13.327 563 

Totaal 13.322 363 

PROFTELVORMEN [mm 

  

T HEAZ00 

  

Knoop x z 

  

-000 0050 

.000  2.450 

.500 3700 

000 -0.050 

000 _ 2.450 
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STAVEN 

St. KI kj  Profiel Aansl.1 _ Aansl.j Tengte Opm 

TT Z TrHEAZ00 ND ND 7.500 

2 4 5 1:HEA200 ND ND 2.500 

3 2 3 1:HEA200 ND ND- 4.161 

4 3 5 1:HEA200 ND ND 4161 

VASTE STEUNBUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR I=vast O=vrij _ Hoek 

T T 110 0.00 

2 4110 0.00 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse. . T Referentieperiode.. E 

Gebouwdiepte. …... 14.00 Gebouwhoogte..........: 500 

Niveau aansl.terrein.. 0.00 E.g. scheid.w. [KN/m2]: 000 

WIND, 

Terrein categorie ...14.3.2] ‘Onbebouwd 

windgebied … 3 Vb‚0 .14.2].. 24.500 

Positie spant ín het gebouw.. 0.000 Kr ….(4.3.2].. 0.209 

20 e (AL 32]. 0.200 Zmin ..{(4.3.2].…. 4.000 

Co wind van links ..(4.3.3]. 1.000 Co wind van rechts. 1.000 

Co wind loodrecht ..{4.3.3]. 1.000 

Cpi wind van links ..{7.2.9]. 0.200 -0.300 

cpi windloodrecht .… {7.2.9]...: -0.310 

Cpi wind van rechts .17.2.9]. 0.200 -0.300 

Cfr windwrijving (7.51 0.040 

SNEEUW 

Sneeuwbelasting (sk} 50 jaar 0.70 

Sneeuwbelasting (sn) n jaar 0.70 

STAAFTYPEN 

Type staven 

5:Linker gever. T 

6:Rechter gevel 2 

7:Dak 34 

LASTVELDEN 

Wind staven Sneeuw staven 

> 7 ä ? 

WIND DAKTYPES 

Teductie Bij _ zeductie Bij 

Nr. _ Staaf Type wind van links wind van rechts Cpe volgens art 

1 T Gevel 1.000 1.000 7.2.2 

2 3 Zadeldak 1.000 1.000 7.2.5 

3 4 Zadeldak 1.000 1.000 7.2.5 

4 2 Gevel 1.000 1000 7.2.2 
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WIND ZONES 

  

Wind van 1inks 

  

Wind van rechts 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* # 

z x 

< 

5 7 5 z 

WIND VAN LINKS ZONES WIND VAN RECHTS ZONES 

W. _ Staaf Positie Lengte Zone Wr. _Staaf Positie Lengte Zone 

T T 0000 2.500 D T 7 0000 2.500 D 

2 3 0:000 0940 #/6 2 4 0:000 0:940 F/G 

3 3 0:940 3:221 & 3 4 0940 3.221 & 

4 4 0000 09407 4 3 0:000 0:940 J 

5 4 01940 322117 5 3 01940 3:221 

5 2 01000 2500 E 5 1 0:000 2:500 £ 

Wind indexen 

Index Cscd_Cpe/CpT GP breedee Teductie Tu Zone Hoekten 

WT 0300  0,539  4.400 z 

ow2 -0.300 0.539 4.400 0.712 -i 

Qw3 1.00 0.800 0.539 4.400 -1.897 D 

Ow4 1100 0:700 0538  2:350 -0iss7F 32.7 

Ows 1100 0700 _ 0539  2:050 0746 327 

0w6 1.00 0436 0539 4400 10348 32.7 

#7 1100 -0:464  0:539 4400 1:100 7 3217 

0w8 1100 -0.364 0539 4400 os63 1T 3217 

9 1200 0500 0:539  4:400 211868 

Qw10 -0:200 0:539  4:400 0474 + 

om 0.200  0.539  4.400 0474 44 

Qw12 1.00 -0:410 0538 21350 0519 32.7 

Qw13 1100 -0:410 0538 2050 04536 32:7 

Qw14 1.00 -0.164 _ 0:539 4400 DEE 3217 

Qw15 1.00 -0:800 _ 0539 4400 1i897 D 

Qw16 1.00 -0.500 _ 0.539 4400 11665 

SNEEUW DAKTYPEN 

Staaf _ artikel 

73 3,3,3 Zadeldak 

34 51313 Zadeldak 

sneeuw indexen 

Index _ art _H 3 red, posfac breedte _ 0 hoek 

TsT  53.3 0727 070 1,00 1400 2239 32,7 

082 5.3:3 0364 0:70 1:00 4400 1:120 327 

BELASTINGGEVALLEN 

3.G. Omschrijving TPE 

T Fermanente belasting zT I 

q 2 Wind van links onderdruk A 7 

9 3 Wind van links overdruk A s 

9 3 Wind van links onderdruk B 9 

9 5 Wind van links overdruk B 10 

9 6 Wind van links onderdruk C 37 
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BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

3 7 wina van links overdruk € 38 

g 8 Wind van links onderdruk D 39 

9 9 Wind van links overdruk D 40 

g 10 Wind van rechts onderdruk A 11 

g 11 Wind van rechts overdruk A 12 

9 12 Wind van rechts onderdruk B 13 

9 13 Wind van rechts overdruk B 14 

g 14 Wind van rechts onderdruk C a1 

g 15 Wind van rechts overdruk C 42 

g 16 Wind van rechts onderdruk D 43 

g 17 Wind van rechts overdruk D 44 

g 18 Sneeuw A 22 

g 19 Sneeuw B 23 

3 20 Sneeuw C 3 

E gegenereerd belastinggeval 

BELASTINGEN B.G:1 Permanente 

belasting 

  

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:l 

  

  

  

   

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente 

belasting 

staaf Type qal/p/n 92 ä B Ve Y ma 

3 3:07geProj. 4.50 _ -4.50 _ 0.000 _ 0.000 

4 3:02geProj. -4.50 _ -4.50 0000 0000 
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BELASTINGEN 

onderdruk A 

B.G:2 Wind van links 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Wind van links 

onderdruk A 

Staaf Type Index _ q1/p/m a2 A E 

T 1:0ZLokaal qI =0.71  =0.71 0000 _ 0000 000 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal ow1 -0.71 -0.71  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal ow1 -0.71 -0.71  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal 02 0.71 0.71 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 0u3 -1.90 _ -1.90 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal owa -0.89 _ -0.89 0000 3221 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 05 -0.77 _ -0.77 0000 3221 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 06 -1.03 _ -1.03 0940 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal ow7 1.10 1.10 0.000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 08 0.86 0.86 _ 0.940 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal o9 -1.198 -1.19 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:3 Wind van links 

overdruk A 

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Wind van links 
overdruk A 

staaf Type Index __ qi/p/m 2 ä E 

T 1:0ZLokaal 010 0.17 047 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

3 1:02Lokaal Qw10 0.47 0.47 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 010 0.47 0.47 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal ow1l  -0.47 -0.47 0000 0000 000 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 0w3 -1.90 _ -1.90 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal owa -0.89 _ -0.89 0000 3221 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal 05 -0.77 _ -0.77 0000 3221 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal 26 -1.03 _ -1.03 0940 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal ow7 1.10 1.10 0.000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 08 0.86 0.86 _ 0.940 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
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STAAFBELASTINGEN B.6:3 Wind van links 
overdruk A 

staaf Type Index _ qĲ/p/n q Ä B o 

T T:97tokaal _ Ows  -1.15  -1.19 0080 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN 

onderdruk B 

B.G:4 Wind van links 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:4 Wind van links 

onderdruk B 

Staaf Type Index _ q1/p/m 42 A B v e 

T 1:0ZLokaal owT =0.7T =0.71 0000 _ 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal om -0.71 -0.71 0000 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal ow1 -0.71 -0.71 0000 0000 000 0.20 0.00 

2 1:07Lokaal 02 0.71 0.71 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 03 -1.90 _ -1.90 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal qm2 0.52 0.52 _ 0.000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 013 0.45 0.45 _ 0.000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 014 0.39 0.39 0.940 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal QT 1.10 1.10 _ 0.000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 08 0.86 0.86 _ 0.940 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal 0us -1.18 -1.198 0050 0000 000 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:5 Wind van links 

overdruk B 

STAAFBELASTINGEN B.G:5 Wind van links 

overdruk B 

Staaf Type Index _ q1/p/m a2 A E 

T 1:0ZLokaal 010 0.17 0.47T 0000 _ 0.000 000 0.20 0.00 

QZLokaal Qw10 0.47 0.47 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal qw10 0.47 0.47 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal ow11  -0.47 -0.47 0000 0000 000 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 03 -1.90 _ -1.90 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal qm12 0.52 0.52 _ 0.000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 
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STAAFBELASTINGEN B.G:5 Wind van links 

overdruk B 

Staaf Type Index _ ql/p/n a2 A B e 

3 1:02Lokaal DuI3 0.45 0-45 0000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 014 0.39 0.39 0.940 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal ow7 1.10 1.10 _ 0.000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 08 0.86 0.86 _ 0.940  0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal o9 -1.198 -1.19 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:6 Wind van links 

onderdruk C 

STAAFBELASTINGEN B.G:6 Wind van links 
onderdruk C 

staaf Type Index __ qi/p/m 92 ä E 

:0ZLokaal owT =0.71  =0.71 0000 _ 0000 000 0.20 0.00 

QZLokaal ow1 -0.71 -0.71  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

QZLokaal 01 -0.71  -0.71 0000 0000 000 0.20 0.00 

:0ZLokaal 02 0.71 0.71 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

9ZLokaal 0w3 -1.90 _ -1.90 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

9ZLokaal owa -0.89 _ -0.89 0000 3221 0.00 0.20 0.00 

:02Lokaal 05 -0.77 _ -0.77 0000 3221 0.00 0.20 0.00 

:02Lokaal 06 -1.03 _ -1.03 0940 0000 0.00 0.20 0.00 

:0ZLokaal o9 -1.198 -1.19 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:7 Wind van links 

overdruk C 

  

523045 
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STAAFBELASTINGEN B.6:7 Wind van links 

overdruk C 

Staaf Type Index _ ql/p/m 2 A B W o 

T 1:92Lokaal _ OwID _ 0.47 _ 0.47 _ 0.000 _ 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal _ OQwl0  0.47 047  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal _ Qwl0  0.47  0.47  0.000 0000 0.00 020 0.00 

2 1:0ZLokaal _ Qwll -0.47 -0.47  0.000 _ 0000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal _ Q#3  -1.90  -1.90 0050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

31:02Lokaal  Owd -0.89 _ -0.89 0000 3.221 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal _ Qw5  -0.77 -0.77  0.000 3221 0.00 020 000 

3 1:Q2Lokaal _ OQw6  -1.03 -1.03 0.940 0000 0.00 0.20 0.00 

2 1:Q2Lokaal _ Qw9  -1.19 -1.19 0.050 0000 0.00 020 0.00 

BELASTINGEN B.G:8 Wind van links 

onderdruk D 

STAAFBELASTINGEN B.G:8 Wind van links 

onderdruk D 

Staaf Type Index _ ql/p/m q2 A B W o 

T1:92Lokaal _ Owl _ -0.71  -0.71  0.000 _ 0000 0.00 0.20 0.00 

31:02Lokaal _ OQwl  -0.71 -0.71  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal _ Qwl -0.71 -0.71  0.000 0000 0.00 020 0.00 

2 1:0ZLokaal _ Qw2 o 0.71 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:QZLokaal _ Qw3  -1.90  -1.90 0050  0.000 0.00 0.20 0.00 

31:Q2Lokaal _ OQwl2 052 052 0.000 _ 3.221 000 0.20 0.00 

3 1:QZLokaal _ Qwl3 045 045  0.000 3221 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokeal  Owl4 0.39 039 0.940 0000 000 0.20 000 

2 1:Q2Lokaal _ Qw9  -1.19 -1.19 0.050 0000 0.00 020 0.00 
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BELASTINGEN 

overdruk D 

B.G:9 Wind van links 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:9 Wind van links 

overdruk D 

Staaf Type Index _ q1/p/m a2 A E 

T 1:0ZLokaal 010 0.17 0.47T 0000 _ 0.000 000 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal Qw10 0.47 0.47 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal qw10 0.47 0.47 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal ow11  -0.47 -0.47 0000 0000 000 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 03 -1.90 _ -1.90 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal Qm12 0.52 0.52 _ 0.000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 013 0.45 0.45 _ 0.000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 014 0.39 0.39 0.940 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal 0us -1.18 -1.198 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:10 Wind van rechts 

onderdruk A 

STAAFBELASTINGEN B.G:10 Wind van rechts 

onderdruk A 

Staaf Type Index _ q1/p/m a2 A E 

T 1:0ZLokaal qI =0.71  =0.71 0000 _ 0000 000 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal ow1 -0.71 -0.71  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal ow1 -0.71 -0.71  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal o2 0.71 0.71 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal om5 1.90 1.90 _ 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal owa -0.89 _ -0.89 3.221 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 05 -0.77 _ -0.77 3.221 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 06 -1.03 _ -1.03 0000 _ 0.940 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal ow7 1.10 1.10 _ 3.221 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal 08 0.86 0.86 _ 0.000 _ 0.940 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal Q6 1.19 1.19 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
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BELASTINGEN B.G:11 Wind van rechts 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:11 Wind van rechts 

overdruk A 

Staaf Type Index _ q1/p/m a2 A E 

T 1:0ZLokaal 010 0.17 0.47T 0000 _ 0.000 000 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal Qw10 0.47 0.47 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal qw10 0.47 0.47 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal owll  -0.47  -0.47 0000 0000 000 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal om 1.90 1.90 _ 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal owa -0.89 _ -0.89 3.221 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 05 -0.77 _ -0.77 3.221 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 06 -1.03 _ -1.03 0000 _ 0.940 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal ow7 1.10 1.10 _ 3.221 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal 08 0.86 0.86 _ 0.000 _ 0.940 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal Q6 1.19 1.19 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:12 Wind van rechts 

onderdruk B 

STAAFBELASTINGEN B.G:12 Wind van rechts 
onderdruk B 

staaf Type Index __ qi/p/m 92 ä E 

T 1:0ZLokaal owT =0.71  =0.71 0000 _ 0000 000 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal ow1 -0.71 -0.71  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 01 -0.71  -0.71 0000 0000 000 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal 02 0.71 0.71 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal oms 1.90 1.90 _ 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 012 0.52 0.52 _ 3.221  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal 013 0.45 0.45 _ 3.221  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal 14 0.39 0.39  0.000 _ 0940 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal ow7 1.10 1.10 3.221 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal 08 0.86 0.86 _ 0.000 _ 0.940 0.00 0.20 0.00 
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STAAFBELASTINGEN B.6:12 Wind van rechts 
onderdruk 3 

staaf Type Index _ qĲ/p/n q Ä B o 

T T:0zrokaal _ QwI6 _ 1.19 _ 1.19  0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.6:13 Wind van zechts 
overdruk 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

STAAFBELASTINGEN B.G:13 Wind van rechts 

overdruk B 

Staaf Type Index _ q1/p/m 42 A B v e 

T 1:0ZLokaal 010 0.47 0.47T 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal 010 0.47 0.47 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal qw10 0.47 0.47 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal owll  -0.47  -0.47 0000 0000 000 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal qm15 1.90 1.90 _ 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal qm2 0.52 0.52 _ 3.221  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 013 0.45 0.45 _ 3.221  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 014 0.39 0.39 0.000 _ 0940 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal QT 1.10 1.10 _ 3.221 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 08 0.86 0.86 _ 0.000 _ 0.940 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 016 1.19 1.19 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:14 Wind van rechts 

onderdruk C 

STAAFBELASTINGEN B.G:14 Wind van rechts 

onderdruk C 

Staaf Type Index _ q1/p/m a2 A E 

T 1:0ZLokaal qI =0.71  =0.71 0000 _ 0000 000 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal ow1 -0.71 -0.71  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal ow1 -0.71 -0.71  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal o2 0.71 0.71 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal om5 1.90 1.90 _ 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal owa -0.89 _ -0.89 3.221 0000 0.00 0.20 0.00 
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STAAFBELASTINGEN B.6:14 Wind van rechts 
onderdruk C 

Staaf Type Index _ qI/p/n q Ä B o 

0w5 _ -0.77  -0.77  3,221  0,000 0.00 0.20 0.00 

41:Q2Lokaal _ Qw6  -1.03 -1.03 0000  0:940 000 0.20 000 

11:Q2Lokaal _ Qw16  1.198 _ 1.19 0.050 0000 000 0.20 000 

BELASTINGEN 8.6:15 Wind van rechts 
overdruk C 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

STAAFBELASTINGEN B.G:15 Wind van rechts 

overdruk C 

Staaf Type Index _ q1/p/m a2 A E 

T 1:0ZLokaal 010 0.17 0.47T 0000 _ 0.000 000 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal Qw10 0.47 0.47 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal qw10 0.47 0.47 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal owll  -0.47  -0.47 0000 0000 000 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal om 1.90 1.90 _ 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal owa -0.89 _ -0.89 3.221 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 05 -0.77 _ -0.77 3.221 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 06 -1.03 _ -1.03 0000 _ 0.940 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 016 1.19 1.19 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:16 Wind van rechts 

onderdruk D 

STAAFBELASTINGEN B.G:16 Wind van rechts 

onderdruk D 

Staaf Type Index _ q1/p/m a2 A E 

T 1:0ZLokaal qI =0.71  =0.71 0000 _ 0000 000 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal ow1 -0.71 -0.71  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal ow1 -0.71 -0.71  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal o2 0.71 0.71 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal om15 1.90 1.90 _ 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal qm12 0.52 0.52 _ 3.221  0.000 0.00 0.20 0.00 

523045 



B.G:16 Wind van rechts 

  

  

  

Index _ q1/p/m a2 A B e 

DuI3 0.45 0.45 _ 3.221 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

014 0.39 0.39 0.000 _ 0.940 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 016 1.19 1.19 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN 

overdruk D 

B.G:17 Wind van rechts 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:17 Wind van rechts 

overdruk D 

staaf Type Index _ q1/p/n q A E 

1 1:9ztokaal _ Qwi0 _ 0.47 _ 0.47  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal _ Qwl0  0.47  0.47  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal _ Qwl0  0.47  0.47  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal _ Qwll -0.47 -0.47 0.000 _ 0000 0.00 0.20 0.00 

21:Q2Lokaal _ Qw15 _ 1.80 _ 1.90 0:050 _ 0:000 0.00 0:20 0.00 

41:Q2Lokaal _ Qwl2  0.52 _ 0:52 3:221  0:000 0.00 0:20 0.00 

41:Q2Lokaal _ Qwl3  0.45 _ 0.45 3.221  0:000 0.00 0.20 000 

41:Q2Lokaal _ Qwl4  0.39  0.39 0000 _ 0:940 0.00 0.20 0.00 

11:Q2Lokaal _ Qwl6 _ 1.18 _ 1.19 0.050 0000 000 0.20 000 

BELASTINGEN B.6:18 

Sneeuw A 

STAAFBELASTINGEN B.6:18 
Sneeuw A 

staaf Type Index _ qĲ/p/n q Ä B o 

33:02gePro}. QS _ -Z.24  -2.24  0.000 _ 0000 0.00 0.20 0.00 

081  -2.24 -2.24 0000  0.000 0.00 0.20 0.00 
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BELASTINGEN B.G:19 
sneeuw B 

  

LIIeIIIN I beasg JU 

/ 

STAAFBELASTINGEN B.G:19 
Sneeuw B 

  

Staaf Type Index _ q1/p/m a2 A B e 

  

3 3:0Zgepro}. 082 TI.12 -1.12 0000 _ 0000 0.00 0.20 0.00 

    

  

  

  

  

  
  

  

-2i24 224  0.000  0.000 000 0.20 0.00 

B.6:20 

[I] Ï.12 

STAAFBELASTINGEN B.6:20 
sneeuw C 

Staaf Type Tndex _ q1/p/n a2 a E ' 

3 3:0zgePro].  Usl  -2.24  -2.24 0000 _ 0:000 000 0.20 0-00 

082  -1112 1112 0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

B 7 u 

TT 775 T5.56 

102 -1.58 1.04 

103 629 311 

104 2622 1169 

105 2083 528 

1 06 616 297 

107 -8 1718 

108 -27 0:23 

1009 3142 -3192 

1 10 168 184 

1 011 5:97 069 

1022 232 1:64 

1013 3.61 2151 

1 14 103 613 

1 15 s:32 1:98 

1 16 1.68 293 
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REACTIES __ 1e orde 

Kn. 86 x 7 

T7 736 .22 

1 18 2i89 7i9 

1019 217 4:s0 

1 20 217 cs6 

a 1 645 18.56 

402 zaies a.04 

43 25197 0:69 

400 22232 116 

a 5 i zais1 

4 06 z4:03 613 

a 07 25192 1:98 

48 i 2i93 

‚ 05 z2is6 1222 

a 10 7is8 1i04 

a 629 i 

012 612 216 

4013 4:83 z5:84 

a 1 616 2:97 

4015 4:88 -1:18 

4 16 am 0:23 

a 3142 -3192 

4 18 218 7ia4 

40 2217 66 

4 20 2217 4is0 

BEREKENINGSTATUS controlerende 
berekening 

B.C Tteratie SEans 

T 7 waawkeorigheid bereikt 

2 3 Waswkesrigheid bereikt 

3 3 Nauwkeurigheid bereikt 

a 3 Nauwkeurigheid bereikt 

5 3 Nauwkeurigheid bereikt 

s 3 Nauwkeurigheid bereikt 

7 3 Nauwkeurigheid bereikt 

8 3 Nauwkeurigheid bereikt 

9 3 Nauwkeurigheid bereikt 

10 3 Waswkesrigheid bereikt 

m 3 Wauwkeurigheid bereikt 

12 3 Nauwkeurigheid bereikt 

13 3 Nauwkeurigheid bereikt 

14 3 Nauwkeurigheid bereikt 

15 3 Nauwkeurigheid bereikt 

16 3 Nauwkeurigheid bereikt 

17 3 Wavwkesrigheid bereikt 

18 3 Waswkesrigheid bereikt 

19 3 Nauwkeurigheid bereikt 

20 3 Nauwkeurigheid bereikt 

21 3 Nauwkeurigheia bereikt 

22 3 Nauwkeurigheid bereikt 

23 3 Nauwkeurigheid bereikt 

24 3 Nauwkeurigheid bereikt 

2 3 Nauwkeurigheid bereikt 

26 3 Wauwkevrigheid bereskt 

27 3 Nauwkeurigheid bereikt 

28 3 Nauwkeurigheid bereikt 

29 3 Nauwkeurigheid bereikt 

30 3 Nauwkeurigheid bereikt 
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BEREKENINGSTATUS controlerende 
berekening 

3.C Teeratie Stans 

EN 3 Nauwkeurigheid bereikt 

32 3 Wavwkesrigheid bereikt 

33 3 Waswkesrigheid bereikt 

34 3 Nauwkeurigheid bereikt 

35 3 Nauwkeurigheid bereikt 

36 3 Nauwkeurigheid bereikt 

37 3 Nauwkeurigheid bereikt 

38 3 Nauwkeurigheid bereikt 

39 3 Nauwkeurigheid bereikt 

10 3 Waswkesrigheid bereikt 

a 3 Wauwkeurigheid bereikt 

42 3 Nauwkeurigheid bereikt 

43 3 Nauwkeurigheid bereikt 

33 3 Nauwkeurigheid bereikt 

45 3 Nauwkeurigheid bereikt 

46 3 Nauwkeurigheid bereikt 

a7 3 Nauwkeurigheid bereikt 

48 3 Wavwkesrigheid bereikt 

48 3 Waswkesrigheid bereikt 

s 3 Nauwkeurigheid bereikt 

s 3 Nauwkeurigheid bereikt 

52 3 Nauwkeurigheid bereikt 

53 3 Nauwkeurigheid bereikt 

54 3 Nauwkeurigheid bereikt 

ss 3 Nauwkeurigheid bereikt 

s 3 Wauwkevrigheid bereskt 

s7 3 Waswkesrigheid bereikt 

s 3 Nauwkeurigheid bereikt 

59 3 Nauwkeurigheid bereikt 

c 3 Nauwkeurigheid bereikt 

a 3 Nauwkeurigheid bereikt 

& 3 Nauwkeurigheid bereikt 

& 3 Nauwkeurigheid bereikt 

ca 3 Wavwkesrigheid bereikt 

s 3 Wavwkesrigheid bereikt 

s 3 Wauwkeurigheid bereikt 

67 3 Nauwkeurigheid bereikt 

s 3 Nauwkeurigheid bereikt 

6 3 Nauwkeurigheid bereikt 

70 3 Nauwkeurigheid bereikt 

n 3 Nauwkeurigheid bereikt 

12 3 Wavwkesrigheid bereikt 

13 3 Waswkesrigheid bereikt 

74 3 Nauwkeurigheid bereikt 

n 3 Nauwkeurigheid bereikt 

16 3 Nauwkeurigheid bereikt 

n 3 Nauwkeurigheid bereikt 

18 3 Nauwkeurigheid bereikt 

19 3 Nauwkeurigheid bereikt 

s 3 Waswkesrigheid bereikt 

n 3 Wauwkeurigheid bereikt 
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BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

T Fund. 122 6;1 

2 Fund.  0.90 G,1 

3 Fund. 1.08 G,1 + 135 042 

4 Fund. 1.08 61 + 1235 07 

5 Fund. 1.08 Gu,1 + 1235 O 

6 Fund. 1.08 G + 135 O 

7 Fund. 1.08 Ge,1 + 135 Qe 

8 rund. 1.08 1 + 135 7 

9 Fund. 1.08 Gu,1 + 135 O 

10 Fund. 1.08 61 + 135 09 

11 Fund. 1.08 G,1 + 1.35  Q10 

12 Pund. 108 G,: + 135 Q 

13 Pund. 1.08 G,: + 135  Quiz 

14 Fund. 1.08 61 + 135 Q3 

15 Fund. 1.08 61 + 135  Oeie 

16 Fund. 1.08 1 + 135 Qe 

17 Fund. 1.08 61 + 135  Otie 

18 Fund. 1.08 61 + 1235 017 

19 Fund. 1.08 G,1 + 135  Qie 

20 Fund. 1.08 G,1 + 1235 Q 

21 Pund. 1.08 G,: + 135  Q,20 

22 Fund.  0.90 G,: + 1235 Q 

23 Fund.  0.90 G,: + 1235 Q5 

24 Fund.  0.90 G,1 + 135 4 

25 Fund.  0.90 G,1 + 135 Q5 

26 Fund. 0.90 G,1 + 1.35 Qe 

27 Fund.  0.90 G,1 + 1235 07 

28 Fund. 0.90 G,1 + 1.35 Qe 

29 Pund. 0.90 G,: + 135 Q5 

30 Fund. 0.90 G,: + 1.35 Qe 

31 Fund. 0.90 G,1 + 135 O 

32 Fund. 090 G,1 + 135 Q 

33 Fund. 0.90 G,1 + 1235 Q 

34 Fund.  0.90 G,1 + 1235 Qu1s 

35 Pund. 0.90 G,1 + 1235  Qis 

36 Pund. 0.90 G,: + 135  Qui6 

37 Pund. 090 G,: + 135 Q 

38 Fund. 0.90 G,: + 135 Qe 

39 Fund. 0.90 G,: + 1235 Q 

40 Fund. 090 G,1 + 135 Q20 

41 Kar.  1.00 G,1 + 1.00 02 

42 Kar.  1.00 G,1 + 1.00 03 

43 Kar.  1.00 G,1 + 1.00 4 

44 Kar.  1.00 G,1 + 1.00 Q5 

45 Kar.  1.00 Gi,: + 1.00 Q6 

46 Kar.  1.00 Gr,: + 1.00 057 

47 Kar.  1.00 Gr,: + 1.00 Qe 

48 Kar.  1.00 G,1 + 1.00 Q5 

49 Kar.  1.00 G,1 + 1.00  Qx10 

50 Kar.  1.00 &,1 + 1.00 Q 

51 Kar.  1.00 G,1 + 1.00  Qu1z 

52 Kar.  1.00 Gk,1 + 1200 Qet2 

53 Kar.  1.00 Gk,1 + 1200  Qtie 

54 Kar.  1.00 Gr,: + 1.00  Qnis 

55 Kar.  1.00 Gr,: + 1.00  Qnie 
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BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

56 Kar.  1.00 G,1 + 1.00 Q 

57 Kar.  1.00 G,1 + 1.00  Quie 

58 Kar.  1.00 G,1 + 1.00  Quis 

59 Kar. _ 1.00 Gk,1 + 100  Qt,20 

60 Quas. 1.00 Gk,‚1 

61 Freq. 1.00 1 

62 Freq. 1.00 G,1 + 100 W @,2 

63 Freq. 1.00 61 + 100 Y Q3 

64 Freq. 1.00 G,1 + 100 Y1 @4 

65 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 W Q5 

66 Freq. 1.00 61 + 1.00 Y © 

67 Freq. 1.00 G,1 + 100 Y1 07 

68 Freq. 1.00 1 + 1.00 Y1 Q;,1 

69 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 W Q5 

70 Freq. 1.00 Gi,: + 1.00 : Ot,10 

71 Freq. 1.00 &,1 + 1.00 WL Q,1 

72 Freq. 1.00 G + 1.00 W Ot,12 

73 Freq. 1.00 G,1 + 100 1O1 

74 Freq. 1.00 &,1 + 1.00 Yi O,1 

75 Freq. 1.00 G,: + 100 W Qe1: 

76 Preq. 1.00 &,1 + 1.00 Y1 Q 

77 Freq. 1.00 G,: + 1.00 : O 

78 Freq. 1.00 &,1 + 1.00 Yi Q,1 

79 Preg. 1.00 G,: + 1.00 Y O 

80 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 i Qe 20 

81 Blij. _1.00 & 

  

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

BC 
Staven met gunstige werking 

  

T 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

17 

18 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Geen 

Alle 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

523045 

staven de factor:0.90 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

factor: 

factor 

factor 

factor   

factor: 

factor 

factor   

factor: 

90 

30 

30 

30 

30 

30 

90 

90 
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GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

BC Staven met gunstige werking 

  

30 Alle 

31 Alle 

32 Alle 

33 alle 

34 Alle 

35 alle 

36 Alle 

37 Alle 

38 Alle 

39 Alle 

40 Alle 

OMBULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

Tactor: 

factor 

factor 

factor: 

factor 

factor 

factor: 

factor: 

factor: 

factor 

factor 

  

  

  

30 

30 

30 

90 

90 

90 

90 

90 

30 

30 

30 

  

  

  

  

  

MOMENTEN 2e orde Fundamentele 
combinatie 

DWARSKRACHTEN 2e orde Fundamentele 
combinatie 
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NORMAALKRACHTEN 2e orde Fundamentele 
combinatie 

REACTIES 2e orde Fundamentele 
combinatie 

EN K=min x=nax Z=nin Z=nax HEnIn Henax 

7 442 15.01 3.76 30.63 

4 -15.01 4.42 8.76 30.63 

OMBULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

VERPLAATSINGEN 2e orde [mm} Karakteristieke 
combinatie 

STAALPROFTELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

Stabiliteit: Classificatie gehele GOnstrucEier Ongeschoord 

Doorbuiging en verplaatsing: 

Aantal bouwlagen: 1 

Gebouwtype: Industrieel 

Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: _ h/150 

Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0 

PROFTEL/MATERTAAL 

P/M Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn. 

Dr. IN/mm?] _ methode klasse 

T HEAZOO 235  Gewalst T 

Partiële veiligheidsfactoren: 

Gamna M;0 : 1.00 Gamma M;1 1.00 

KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

staaf luy: Classif. y linitiy aanp. y Classif. z lkoi;: aanp. z 

Im] sterke as Im} (kN] zwakke as Im] TN] 

T 7.500 Ongeschoord Ze orde Geschoord 7.500 0.0 

2 2.500 Ongeschoord 2e orde Geschoord 2.500 0.0 

3 4.161 Ongeschoord 2e orde Geschoord 4.161 0.0 

4 4.161 Ongeschoord 2e orde Geschoord 4.161 0.0 
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KIPSTABILITEIT 

staaf Plts 1 gaffel Kipsteunafstanden 

aangr. Im]__[m] 

7 0.57h 2.50 1°2,5 

1°2,5 

2 0.5*%h 2.50 1°2,5 
192,5 

3 0.5%h 4.16 1°4,161 

1:4,161 

4 o.5%n 4.16 1+4,161 

1+4,161 

TOETSING SPANNINGEN 

  

  

  

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm. 

Dr. U.C. (N/mm2] 

T T TT T1 Staaf ENS-1-1 6.3.2 _ (6.58) 0.316 74 77 

2 1 3 11 Staaf EN3-1-1 6.3.2  (6.54) 0.316 74 47 

3 1 11 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0.342 80 46,47 

4 1 3 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0.342 80 46,47 

Opmerkingen: 

1 46] T.b.v. kip is een equivalente Q-last berekend. 

( 47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen 

‘TOETSING DOORBUIGING 

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg uo: BC Sit u Toelaatbaar 

(m]_T J (mm] _ (mm] (mm] _ (mm] *1 

7 Dak 35 4.16 N N 00 -10.4 57 1 Eind -10.4 -33,3 270,004 

ss 41 1 Bijk -4.0 -33.3 2+0.004 

4 Dak ss 416 N N 00 -10.4 57 1 Eind -10.4 -33.3 2*0.004 

ss 49 1 Bijk -4.0 -33.3 2#0.004 

TOETSING HORTZONTALE VERPLAATSING 

  

staaf BC Sit Lengte _ u:n4  Toelaatbaar Maatgevend 

[m] (mm] _ (mm) _ (h/] 

7 30 I 2:500 12.9 16.7 _ 150 scheefstand 

2 42 1 2.500 _ -12.9 16.7 150 scheefstand 

TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL 

  

Er is een maximale horizontale verplaatsing van 

bij knoop 5 en combinatie 42; belastingsituatie 1, 

Bij een hoogte van 2.500 [m] levert dit h / 194 

523045 

0.0129 [m] gevonden 

iter:3 

(toel.: B / 150). 

(combinatietype 2). 
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SP-02 (ACHTER) 

Belastingen 

8 = 270 m 

Permanent 

Hellend dak 100 100 270 101 273 KN/m 

273 Nm 

Veranderlijk 

Sneeuw = c NENEN 1991 

Wind = f NENEN1991 
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Technosoft Raamwerken 

  

  
Dimensies...: kN;mirad (tenzij anders aangegeven) 

Belastingbreedte.: _ 2.700 

Rekenmodel. 2e-orde-elastisch. 
  

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling: 

1} Losse belastinggevalle: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven 

Pysisch lineair alle staven 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven. 

Pysisch lineair alle staven. 

  

50 

0.500 Max.deellengte balken/vloeren: 0.500 

0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT. 0.250 

Maximum aantal iteraties.... 

Max.deellengte kolommen/wande: 

Max. X-verplaatsing in UGT. 

  

    

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

    

    

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 C2:2010,1:2019 NS8:2019(nl) e 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/c11:2019 NB:2019 (n1) 

NEN-EN 1991-1-3:2003 009 NB:2011 (n1) 

NEN-EN 1991-1-4:2005 011 NB:2011 (nl) 

staal NEN-EN 1993-1-1:2006 011,A1:2016 NB:2016(nl) '£82509 
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GEOMETRIE 

4700 

> 

2450 

2 3 6 

i 

=0,050 

1 3 s 

3,500 3,500 

STRAMTENLIJNEN 

Nr. Naam X Zm _ Z=max 

1 0.000 =0.050 _ 4700 

2 7.000 -0.050 _ 4.700 

3 3.500 -0.050 _ 4.700 

NIVEAUS 

Nr. Z n aa 

T =0.050 0000 _ 7.000 

2 2.450  0.000  7.000 

3 4700  0.000 _ 7.000 

MATERTALEN 

ME Kwaliteit __ E-modulus{N/mmz] S.G. Pois. Uitz. Co8ff 

T 3235 210000 78.5 0.30 _1.2000e-05 

PROFIELEN {mn| 

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _ Traagheid Vormf 

T HEAT6O 7:8235 3.88006+03 1.67308+07 000 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type BI KT E 7 

T 0:Normaal 160 157 760 

PROFTELLENGTES EN -GEWICHTEN 

Prof. Omschrijving 3.M, Som lengte Som gewicht 

Tkg/m ] [m] [kgl 

T HEAT60 7850 18.072 550 

Totaal 18.072 350 

PROFTELVORMEN [mm 

T HEA160 

KNOPEN 

Knoop x z Knoop x z 

-000 0050 6 7.000 2450 

.000  2.450 

.500 0050 

500 _ 4.700 

000 -0.050 
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STAVEN 

St. KI kj  Profiel Aansl.1 _ Aansl.j Tengte Opm. 

TT Z TrHEAT6O ND ND 2.500 

2 3 4 1:HEA160 ND ND- 4.750 

3 5 6 1:HEA160 ND ND 2.500 

4 02 4 1:HEA160 ND ND- 4.161 

5 4 6 1:HEA160 ND ND 4.161 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR I=vast O=vrij _Hoek 

T T 110 0.00 

2 5 110 0.00 

3 3 110 0.00 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse. .. T Referentieperiode. . 57 

Gebouwdiepte 14.00 Gebouwhoogte : 5,00 

Niveau aansl.terrein 0.00 E.g. scheid.w. [KN/m2]: 000 

WIND 

Terrein categorie ...(43.21:::: Onbebouwd 

Windgebied ….. 3 Vb‚0 .14.2].. 24.500 

Positie spant ín het gebouw.. 0.000 Kr ….{(4.3.2] 0.209 

20 eA 32] 0.200 Zmin ..{(4.3.2].…. 4.000 

Co wind van links ..{(4.3.3]. 1.000 Co wind van rechts. 1.000 

Co wind loodrecht ..{14.3.3. 1.000 

Cpi wind van links ..17.2.9]. 0.200 -0.300 

Cpi windloodrecht .… {7.2.9]...: -0.310 

Cpi wind van rechts .17.2.9]...: 0.200 -0.300 

Cfr windwrijving .5). 0.040 

SNEEUW 

Sneeuwbelasting (sk} 50 jaar 0.70 

Sneeuwbelasting (sn} n jaar 0.70 

STAAFTYPEN 

Type staven 

4:Wand 7 koTom z 

S:Linker gevel. 1 

Rechter gevel. 3 

Dak. 45 

LASTVELDEN 

Mind staven Sneeuw staven 

x s * s 

WIND DAKTYPES 

Teductie bij _ reductie bij 

Nr. _ Staaf Type wind van links wind van rechts Cpe volgens art: 

T T Gevel 1.000 1.000 7.2.2 

2 4 Zadeldak 1.000 1.000 7.2.5 

3 5 Zadeldak 1.000 1.000 7.2.5 

4 3 Gevel 1.000 1000 7.2.2 
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WIND ZONES 

  

Wind van 1inks 

  

Wind van rechts 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 # 

z B 

<ICk 

K s K s 

WIND VAN LINKS ZONES WIND VAN RECHTS ZONES 

Wr. _ Staaf Positie engte Zone Nr. _ Staaf Positie Lengte Zone 

T T 0000 2:500 D T 37 0000 2:500 D 

2 4 0000 0:940 #/G 2 5 0000 0:940 #/G 

3 4 0:940 3221 8 3 5 0940 3:221 8 

3 5 0000 0:940 7 3 4 0:000 0:940 7 

s 5 0:940 322117 s 4 0:940 3.221 

6 3 0:000 2:500 E 6 1 0000 2:500 E 

Wind indexen 

Tndex Csca _ Cpe/Epr GP breedre zeductie Gu Zons HoekTen 

o 0.300 0539  2.700 0437 T 

ow2 -0:300 _ 05398 2.700 0437 -i 

0w3 100  0.800  0.539 2700 11164 D 

ow4 1:00  0.700  0.539  2.350 -0iss7e 32.7 

ows 1200 0:700  0:539  0:350 -0:132 6 32:7 

0w6 1.00  0.436  0.539  2.700 -0.635 8 32.7 

owT 100 0464 01539  2:700 06757 3217 

@w8 100 -0.364  0.539  2:700 0:530 T 3217 

Qws 1.00  0.500 0539 2700 -01728 5 

Qw10 -0:200 0539  2:700 0291 +i 

om 0.200 _ 0.539  2.700 0291 +i 

Qw12 1.00 -0.410  0.539  2.350 osi9F 32.7 

0w13 100 -0:410  0:539  0:350 0:0776 32:7 

ow14 100 0164  0:539  2.700 oi239 8 3217 

Ow15 100 -0:800 _ 0:539 2:700 11640 

Qw16 1.00 -0.500 _ 0.539  2.700 0.7285 

SNEEUW DAKTYPEN 

staaf _ artikel 

14  5,3,3 Zadeldak 

5-5 _ 513.3 Zadeldak 

sneeuw indexen 

Index _ art _H _3 red. posfac breedte _Q hoek 

081  5,3.3 0,727 070 1.00 7.700 1.374 32.7 

082 5.3.3 0.364 0.70 1:00 2:700 0:687 32.7 

BELASTINGGEVALLEN 

  

B.G. Omschrijving Type 

  

aaaa 

g 6 Wind van links onderdruk C 

523045 

Permanente belasting 

Wind van links onderdruk A 

Wind van links overdruk A 

Wind van links onderdruk B 

Wind van links overdruk B 

EGz=-1.00 7 

7 

g 

9 

10 

37 

40 
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BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

3 7 wina van links overdruk € 38 

g 8 Wind van links onderdruk D 39 

9 9 Wind van links overdruk D 40 

g 10 Wind van rechts onderdruk A 11 

g 11 Wind van rechts overdruk A 12 

9 12 Wind van rechts onderdruk B 13 

9 13 Wind van rechts overdruk B 14 

g 14 Wind van rechts onderdruk C a1 

g 15 Wind van rechts overdruk C 42 

g 16 Wind van rechts onderdruk D 43 

g 17 Wind van rechts overdruk D 44 

g 18 Sneeuw A 22 

g 19 Sneeuw B 23 

3 20 Sneeuw C 3 

E gegenereerd belastinggeval 

BELASTINGEN B.G:1 Permanente 

belasting 

  

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:l 

  

  

  

   

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente 

belasting 

staaf Type qal/p/n 92 ä B Ve Y ma 

1 3:07geProj. 72.75 _ =2.75 _ 0.000 _ 0000 

5 3:QZgeProj. -2.75 -2.75  0.000 0000 

523045 a 



cönstru 

BELASTINGEN 

onderdruk A 

B.G:2 Wind van links 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Wind van links 

onderdruk A 

Staaf Type Index _ q1/p/m 92 A ES 

T T:0ZLokaal DT =0.47 _ -0.44 0000 _ 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 01 -0.44 _ -0.44 0000 0000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal om -0.44 _ -0.44 0000 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal 02 0.44 0.44 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 03 71.16 _ -1.16 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal owa -0.89 _ -0.89 0000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal 05 -0.13 _ -0.13 0000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal Q6 -0.63 _ -0.63 0940 0000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 07 0.68 0.68 _ 0.000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 0u8 0.53 0.53 _ 0.940 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 09 -0.73 _ -0.73 0050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:3 Wind van links 

overdruk A 

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Wind van links 
overdruk A 

staaf Type Index _ qi/p/m 92 ä E 

T 1:07Lokaal 010 0.25 0.29 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal Qw10 0.29 0.29 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 010 0.29 0.29 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal Qwll -0.29 -0.29 0000 0000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 0w3 71.16 _ -1.16 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal owa -0.89 _ -0.89 0000 3221 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal 05 -0.13 -0.13 0000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal 26 -0.63 _ -0.63 0940 0000 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal ow7 0.68 0.68 0000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal 08 0.53 0.53 _ 0.940 _ 0.000 0.00 0.20 0.00   
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STAAFBELASTINGEN B.6:3 Wind van links 
overdruk A 

staaf Type Index _ qĲ/p/n Ea Ä B o 

3T:97tokaal _ Ows  -0.73  -0.73 0080 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN 

onderdruk B 

B.G:4 Wind van links 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:4 Wind van links 
onderdruk B 

staaf Type Index __ qi/p/m 2 ä E 

T 1:07Lokaal TT =0.41 _ -0.44 0000 _ 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 01 -0.44 _ -0.44 0000 0000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 01 -0.44 _ -0.44 0000 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0w2 0.44 0.44 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 0w3 71.16 _ -1.16 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal 012 0.52 0.52 _ 0.000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal 013 0.08 0.08 _ 0.000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal 14 0.24 0.24 0940 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal ow7 0.68 0.68 0000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal 08 0.53 0.53 0.940 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal o9 -0.73 -0.73 0.050 0000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:5 Wind van links 

overdruk B 

STAAFBELASTINGEN B.G:5 Wind van links 

overdruk B 

Staaf Type Index _ q1/p/m a2 A E 

T 1:0ZLokaal 010 0.29 0.29 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal Qw10 0.29 0.29 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal qw10 0.29 0.29 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal Qwli -0.29 -0.29 0000 _ 0000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 03 -1.16 _ -1.16 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal qm12 0.52 0.52 _ 0.000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 
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STAAFBELASTINGEN B.G:5 Wind van links 

overdruk B 

Staaf Type Index _ qi/p/m a2 A B e 

7 1:02Lokaal DuI3 0.08 0.08 _ 0.000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 014 0.24 0.24 0.940 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal ow7 0.68 0.68 _ 0.000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal 08 0.53 0.53 _ 0.940 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal o9 -0.73 -0.73 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:6 Wind van links 

onderdruk C 

STAAFBELASTINGEN B.G:6 Wind van links 
onderdruk C 

staaf Type Index __ qi/p/m 92 ä E 

:0ZLokaal owT =0.41 _ -0.44 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

QZLokaal ow1 -0.44 _ -0.44 0000 0000 0.00 0.20 0.00 

QZLokaal 01 -0.44 _ -0.44 0000 0000 0.00 0.20 0.00 

:0ZLokaal 02 0.44 0.44 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

9ZLokaal 0w3 -1.16 _ -1.16 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

9ZLokaal owa -0.89 _ -0.89 0000 3221 0.00 0.20 0.00 

:02Lokaal 05 -0.13 -0.13 0000 3.221 0.00 0.20 0.00 

:02Lokaal 06 -0.63 _ -0.63 0940 0000 0.00 0.20 0.00 

:0ZLokaal o9 -0.73 -0.73  0.050 0000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:7 Wind van links 

overdruk C 

  

523045 
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STAAFBELASTINGEN B.G:7 Wind van links 

overdruk C 

Staaf Type Index _ ql/p/n a2 A B e 

T 1:02Lokaal 010 0.25 0:29 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 010 0.29 0.29 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal 010 0.29 0.29 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal Ow11 -0.29 -0.29 0000 0000 000 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 003 -1.16 -1.16 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal owa -0.89 _ -0.89 0000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 05 -0.13 _ -0.13 0000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 06 -0.63 _ -0.63 0940 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 09 -0.73 -0.73  0.050 0000 000 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:8 Wind van links 

onderdruk D 

STAAFBELASTINGEN B.G:8 Wind van links 

onderdruk D 

Staaf Type Index _ ql/p/n q2 A B e 

T 1:02Lokaal DT =0.44 _ -0.44 0000 _ 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal om -0.44 _ -0.44 0000 0000 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal om -0.44 -0.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal 02 0.44 0.44 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 03 -1.16 -1.16 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal qm2 0.52 0.52 _ 0.000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal qm3 0.08 0.08 _ 0.000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal Qm14 0.24 0.24 0.940 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 09 -0.73 -0.73  0.050 0000 0.00 0.20 0.00 
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BELASTINGEN 

overdruk D 

B.G:9 Wind van links 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:9 Wind van links 

overdruk D 

Staaf Type Index _ q1/p/m a2 A E 

T 1:0ZLokaal 010 0.29 0.29 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal Qw10 0.29 0.29 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal qw10 0.29 0.29 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal Qwli -0.29 -0.29 0000 _ 0000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 03 -1.16 _ -1.16 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal Qm12 0.52 0.52 0000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 013 0.08 0.08 _ 0.000 _ 3.221 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 014 0.24 0.24 0.940 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal 0us -0.73 -0.73 0050 0000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:10 Wind van rechts 

onderdruk A 

STAAFBELASTINGEN B.G:10 Wind van rechts 

onderdruk A 

Staaf Type Index _ q1/p/m a2 A E 

T 1:0ZLokaal qI =0.44 _ -0.44 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal ow1 -0.44 _ -0.44 0000 0000 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal ow1 -0.44 _ -0.44 0000 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal o2 0.44 0.44 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal om5 1.16 1.16 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal owa -0.89 _ -0.89 3.221 0000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 05 -0.13 -0.13 3.221 0000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 06 -0.63 _ -0.63 _ 0.000 _ 0.940 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal ow7 0.68 0.68 _ 3.221  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal 08 0.53 0.53 _ 0.000 _ 0940 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal Q6 0.73 0.73 0050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
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BELASTINGEN B.G:11 Wind van rechts 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:11 Wind van rechts 

overdruk A 

Staaf Type Index _ q1/p/m a2 A E 

T 1:0ZLokaal 010 0.29 0.29 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal Qw10 0.29 0.29 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal qw10 0.29 0.29 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal owll -0.29 -0.29 0000 _ 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal om 1.16 1.16 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal owa -0.89 _ -0.89 3.221 0000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 05 -0.13 -0.13 3.221 0000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 06 -0.63 _ -0.63 _ 0.000 _ 0.940 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal ow7 0.68 0.68 _ 3.221  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal 08 0.53 0.53 _ 0.000 _ 0940 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal Q6 0.73 0.73 0050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:12 Wind van rechts 

onderdruk B 

STAAFBELASTINGEN B.G:12 Wind van rechts 
onderdruk B 

staaf Type Index __ qi/p/m 92 ä E 

T 1:07Lokaal owT =0.41 _ -0.44 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal ow1 -0.44 _ -0.44 0000 0000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 01 -0.44 _ -0.44 0000 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 02 0.44 0.44 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal oms 1.16 1.16 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 012 0.52 0.52 _ 3.221  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal 013 0.08 0.08 _ 3.221  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal 14 0.24 0.24 0000 _ 0.940 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal ow7 0.68 0.68 3.221  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 08 0.53 0.53 _ 0.000 _ 0.940 0.00 0.20 0.00 
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STAAFBELASTINGEN B.6:12 Wind van rechts 
onderdruk 3 

staaf Type Index _ qĲ/p/n Ea Ä B o 

T T:0zrokaal _ QwI6 _ 0.73 _ 073  0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.6:13 Wind van zechts 
overdruk 3 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

STAAFBELASTINGEN B.G:13 Wind van rechts 

overdruk B 

Staaf Type Index _ q1/p/m 42 A B v e 

T 1:0ZLokaal 010 0.25 0.29 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal 010 0.29 0.29 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal qw10 0.29 0.29 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal owll -0.29 -0.29 0000 _ 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal qm15 1.16 1.16 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal qm2 0.52 0.52 _ 3.221  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 013 0.08 0.08 _ 3.221  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 014 0.24 0.24 0000 _ 0.940 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal QT 0.68 0.68 _ 3.221  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 08 0.53 0.53 0.000 _ 0.940 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 016 0.73 0.73 _ 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:14 Wind van rechts 

onderdruk C 

STAAFBELASTINGEN B.G:14 Wind van rechts 

onderdruk C 

Staaf Type Index _ q1/p/m a2 A E 

T 1:0ZLokaal qI =0.44 _ -0.44 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal ow1 -0.44 _ -0.44 0000 0000 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal ow1 -0.44 _ -0.44 0000 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal o2 0.44 0.44 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal om5 1.16 1.16 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal owa -0.89 _ -0.89 3.221 0000 0.00 0.20 0.00 
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STAAFBELASTINGEN B.6:14 Wind van rechts 
onderdruk C 

staaf Type Index _ qI/p/n q Ä B o 

0w5  -0.13  -0.13  3.221  0,000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal _ Qw6  -0.63 -0.63 0.000  0.940 0.00 0.20 0.00 

1 1:Q2Lokaal _ Qw16  0.73  0.73 0050 0000 000 0.20 000 

BELASTINGEN 8.6:15 Wind van rechts 
overdruk C 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

STAAFBELASTINGEN B.G:15 Wind van rechts 

overdruk C 

Staaf Type Index _ q1/p/m a2 A E 

T 1:0ZLokaal 010 0.29 0.29 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal Qw10 0.29 0.29 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal qw10 0.29 0.29 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal owll -0.29 -0.29 0000 _ 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal om 1.16 1.16 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal owa -0.89 _ -0.89 3.221 0000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 05 -0.13 -0.13 3.221 0000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 06 -0.63 _ -0.63 0000 _ 0.940 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 016 0.73 0.73 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:16 Wind van rechts 

onderdruk D 

STAAFBELASTINGEN B.G:16 Wind van rechts 

onderdruk D 

Staaf Type Index _ q1/p/m a2 A E 

T 1:0ZLokaal qI =0.44 _ -0.44 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal ow1 -0.44 _ -0.44 0000 0000 0.00 0.20 0.00 

5 1:02Lokaal ow1 -0.44 _ -0.44 0000 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal o2 0.44 0.44 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal om15 1.16 1.16 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal qm12 0.52 0.52 _ 3.221  0.000 0.00 0.20 0.00 

523045 



B.G:16 Wind van rechts 

  

  

  

Index _ qi/p/m a2 A B e 

DuI3 0.08 0.08 _ 3.221 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

014 0.24 0.24 0.000 _ 0.940 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 016 0.73 0.73 0.050 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN 

overdruk D 

B.G:17 Wind van rechts 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:17 Wind van rechts 

overdruk D 

staaf Type Index _ q1/p/n q A E 

1 1:0ZLokaal _ Qwi0 _ 0.29 _ 029 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

41:Q2Lokaal _ Qwl0  0:29 _ 0:29 0:000 _ 0:000 0.00 0:20 0.00 

51:QZLokaal _ Qwl0 _ 0:29 _ 0:29 0:000 _ 0:000 0.00 0:20 0.00 

31:ZLokaal _ Qwll -0:29 _ -0:29 0:000 _ 0:000 0.00 0:20 0.00 

3 1:0ZLokaal _ Qw18  1:16 _ 1:16 0.050  0.000 0:00 0.20 0.00 

51:QZLokaal _ Qwl2  0.52 _ 0:52 3:221  0:000 0.00 0:20 0.00 

5 1:0ZLokaal _ Qw13 008 008 3.221  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal _ Qw14  0:24 024 0000  0.940 0.00 0.20 0.00 

1 1:Q2Lokaal _ Qw16  0.73  0.73 0050 0000 000 0.20 000 

BELASTINGEN B.6:18 

Sneeuw A 

STAAFBELASTINGEN B.6:18 
Sneeuw A 

staaf Type Index _ qĲ/p/n q Ä B o 

1 3:0zgaPro]. 081 _ -1.37 -1.37  0.000 _ 0000 9.00 0.20 9.00 

981 _ -1:37 -1:37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 
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BELASTINGEN B.G:1 

sneeuw B 

  

EOE 

/ 

  

Staaf Type Index _ q1/p/m 92 A B e 

  

1 3:02gePro). 082 70.65 _ -0.69 _ 0.000 _ 0000 0.00 0.20 0.00 

    

  

  

  

  

  

  
  

z1:37 -1:37  0:000  0.000 000 0.20 0.00 

B.6:20 

[I] 0:687 

STAAFBELASTINGEN B.6:20 
sneeuw C 

Staaf Type Tndex _ q1/p/n a2 a E ' 

7 3:0zgeProj. O8 _ -1.37  =1.37 0000 _ 0000 0:00 0.20 0:00 

082 _ -0:69 -0:69  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

B 7 u 

TT T.70 733 

102 4123 1:22 

103 -378 -1:80 

104 3132 0145 

105 2188 3147 

1 6 3145 2:28 

107 3101 0774 

108 -2i54 061 

1009 -2:10 2241 
1 10 330 3155 

1 011 3174 053 

1022 1:86 1:60 

1013 2231 1142 

1 14 281 422 

1 15 3.25 1:20 

1 16 1:38 227 
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REACTIES __ 1e orde 

Kn. 86 x 7 

T7 T7 775 

1 18 0:53 3112 

1019 0:40 1174 
1 20 0:40 2is 

3 1 0.00 s.05 

302 0:00 -1:16 

303 0:00 zo!21 

304 0:00 119 

305 0:00 20;2 

36 0:00 zo:91 

307 0:00 0:03 

38 0:00 -0:94 

309 0:00 0:00 

3 10 0:00 116 

3011 0:00 zo.21 
3012 0:00 z1i19 

3013 0:00 zo0:2 

3 14 0:00 zo:91 

3015 0:00 0:03 

3 16 0:00 -o9 

3017 0:00 0:00 

3 18 0:00 3:38 

3019 0:00 2is3 

3 20 0:00 2i53 

s 1 -1.20 1.93 
52 -3:30 3155 

503 374 053 

5 a ziis6 1160 

55 z 1142 

s 6 281 4222 

s 07 325 1:20 

s s i8 2i27 

59 z1182 -0:75 

5 10 4'23 122 

51 3.78 -1:80 

512 3132 z0:45 

5 13 2i88 23147 

5 14 3145 2:28 
s 15 3101 -0:74 

5 16 2is4 06 

s 17 2:10 24 

s 18 z0is3 3112 

519 z0:40 2:94 

5 20 z0:40 174 

BEREKENINGSTATUS controlerende 

berekening 

3.C Tieratie a 

T 3 wauwkeurigheid BereiKt 

2 3 Nauwkeurigheid bereikt 

3 3 Nauwkeurigheid bereikt 

3 3 Nauwkeurigheid bereikt 

s 3 Nauwkeurigheid bereikt 

s 3 Nauwkeurigheid bereikt 

7 3 Nauwkeurigheid bereikt 

8 3 Wavwkesrigheid bereikt 

9 3 Waswkesrigheid bereikt 

10 3 Nauwkeurigheid bereikt 

m 3 Nauwkeurigheia bereikt 

12 3 Nauwkeurigheid bereikt 

13 3 Nauwkeurigheid bereikt 
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BEREKENINGSTATUS controlerende 
berekening 

3.C Teeratie Stats 

74 3 Nauwkeurigheid bereikt 

1 3 Waswkesrigheid bereikt 

16 3 Wauwkeurigheid bereikt 

17 3 Nauwkeurigheid bereikt 

18 3 Nauwkeurigheid bereikt 

19 3 Nauwkeurigheid bereikt 

20 3 Nauwkeurigheid bereikt 

2 3 Nauwkeurigheid bereikt 

22 3 Wavwkesrigheid bereikt 

23 3 Waswkesrigheid bereikt 

24 3 Nauwkeurigheid bereikt 

2 3 Nauwkeurigheid bereikt 

26 3 Nauwkeurigheid bereikt 

27 3 Nauwkeurigheid bereikt 

28 3 Nauwkeurigheid bereikt 

29 3 Nauwkeurigheid bereikt 

30 3 Nauwkeurigheid bereikt 

a 3 Wauwkevrigheid bereskt 

32 3 Nauwkeurigheid bereikt 

33 3 Nauwkeurigheid bereikt 

34 3 Nauwkeurigheid bereikt 

35 3 Nauwkeurigheid bereikt 

36 3 Nauwkeurigheid bereikt 

37 3 Nauwkeurigheid bereikt 

38 3 Nauwkeurigheid bereikt 

3 3 Wavwkesrigheid bereikt 

10 3 Wavwkesrigheid bereikt 

a1 3 Nauwkeurigheia bereikt 

32 3 Nauwkeurigheid bereikt 

43 3 Nauwkeurigheid bereikt 

aa 3 Nauwkeurigheid bereikt 

45 3 Nauwkeurigheid bereikt 

46 3 Wauwkevrigheid bereskt 

47 3 Waswkesrigheid bereikt 

48 3 Nauwkeurigheid bereikt 

as 3 Nauwkeurigheid bereikt 

50 3 Nauwkeurigheid bereikt 

s1 3 Nauwkeurigheid bereikt 

52 3 Nauwkeurigheid bereikt 

53 3 Nauwkeurigheid bereikt 

54 3 Nauwkeurigheid bereikt 

ss 3 Waswkesrigheid bereikt 

s 3 Wauwkeurigheid bereikt 

57 3 Nauwkeurigheid bereikt 

58 3 Nauwkeurigheid bereikt 

59 3 Nauwkeurigheid bereikt 

c 3 Nauwkeurigheid bereikt 

a 3 Nauwkeurigheid bereikt 

e 3 Wavwkesrigheid bereikt 

& 3 Waswkesrigheid bereikt 

ca 3 Nauwkeurigheid bereikt 

s 3 Nauwkeurigheid bereikt 

o 3 Nauwkeurigheid bereikt 
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BEREKENINGSTATUS Controlerende 

berekening 

B.C. Tteratie Status 

57 37 Nauwkeurigheid bereikt 

EA 3 Nauwkeurigheid bereikt 

69 3 Nauwkeurigheid bereikt 

70 3 Nauwkeurigheid bereikt 

n 3 Nauwkeurigheid bereikt 

72 3 Nauwkeurigheid bereikt 

73 3 Nauwkeurigheid bereikt 

74 3 Nauwkeurigheid bereikt 

78 3 Nauwkeurigheid bereikt 

76 3 Nauwkeurigheid bereikt 

77 3 Nauwkeurigheid bereikt 

78 3 Nauwkeurigheid bereikt 

79 3 Nauwkeurigheid bereikt 

0 3 Nauwkeurigheid bereikt 

81 3 Nauwkeurigheid bereikt 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

TFund. 122 1 

2 Fund.  0.90 G,1 

3 Fond. 1.08 61 + 135 O 

4 Fund. 108 1 + 1235 Q5 

5 Fund. 1.08 G + 1235 4 

6 Fund. 1.08 G,1 + 1235 05 

7 Fund. 1.08 G,1 + 135 Q6 

8 Fund. 1.08 G,1 + 135 047 

9 Fund. 1.08 Gu1 + 1235 O 

10 Pund. 1.08 G,: + 135 Qe 

11 Fund.  1.08 G,1 + 1.35 

12 Fund. 1.08 G,1 + 1.35 

13 Fund. 1.08 G + 1.35 

14 Fund. 1.08 G,1 + 1.35 

15 Fund. 1.08 G,1 + 1.35 

16 Fund. 1.08 G,1 + 135  Q1s 

17 Pund. 108 G,: + 135  Qui6 

18 Fund. 1.08 61 + 135 O7 

19 Fund. 1.08 G,1 + 135  Otie 

20 Fund. 1.08 G,1 + 135 Q 

21 Fund. 1.08 G,1 + 1.35  Q20 

22 Fund. 0.90 G,1 + 1235 02 

23 Fund. 0.90 G,1 + 135 Q 

24 Fund. 0.90 G,1 + 1235 4 

25 Pund. 0.90 G,: + 135 Q5 

26 Fund. 0.90 G,: + 1.35 Qe 

27 Fund.  0.90 G,: + 1235 07 

28 Fund. 090 G,1 + 1.35 Qe 

29 Fund.  0.90 G,1 + 135 Q5 

30 Fund. 0.90 G,1 + 1.35  Qx1e 

31 Fund. 0.90 G,1 + 1235 Q 

32 Fund. 0.90 G,1 + 1235  Qu1z 

33 Pund. 0.90 G,: + 135 Q 

34 Pund. 090 Gi,: + 135  OQuie 

35 Fund.  0.90 G,: + 135 Q 

36 Fund. 0.90 G,1 + 135 O 1e 

37 Fund.  0.90 G,1 + 1235 Q 
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BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

38 Fund.  0.90 1_ + 135 Ie 

39 Fund. 0.90 G,1 + 1235 Q 

40 Fund. 0.90 G,1 + 135 Q 20 

41 Kar.  1.00 G,: + 1.00 02 

42 Kar.  1.00 Gi,: + 1.00 02 

43 Kar 1.00 G: + 1.00 Qe 

44 Kar 1.00 G,: + 1.00 Q5 

45 Kar.  1.00 G,1 + 1.00 Qe 

46 Kar. 100 G,1 + 1.00 07 

47 Kar.  1.00 G,1 + 1.00 Qe 

48 Kar.  1.00 G,1 + 1.00 Q5 

49 Kar.  1.00 G,: + 1.00  Qx,10 

50 Kar. _ 1.00 Gk,: + 100  Qtt 

51 Kar 1.00 62 + 1.00 Q 

82 Kar.  1.00 G + 1200  O1 

33 Kar.  1.00 G,1 + 1200  O1 

54 Kar.  1.00 G,1 + 1.00 1 

55 Kar.  1.00 G,1 + 1.00  Qu16 

56 Kar.  1.00 G,1 + 1.00 Q 

57 Kar.  1.00 Gk,: + 100  Qt,t 

58 Kar.  1.00 Gk,: + 100  Qt,t 

59 Kar 1.00 G,: + 1.00  Qz 

60 Quas. 1.00 1 

61 Freq. 1.00 G 

62 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 Y1 Q,2 

63 Freq. 1.00 61 + 100 Y Q:,2 

64 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 Y1 @4 

65 Freq. 1.00 1 + 100 Y Q:,: 

66 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 W @,6 

67 Freq. 1.00 G,1 + 100 W 07 

68 Freq. 1.00 61 + 1.00 Y © 

69 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 Y1 Q5 

70 Freq. 1.00 Gi,: + 1.00 Yi Qt,10 

71 Freg. 1.00 &,1 + 1.00 Yi O,1 

72 Freq. 1.00 Gr,: + 1.00 i Or12 

73 Freq. 1.00 &,1 + 1.00 i Q,1 

74 Preg. 1.00 G,: + 1.00 t O 

78 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 1O1 

76 Preg. 1.00 G,: + 1.00 : O 

77 Freq. 1.00 G,1 + 100 W Q17 

78 Freq. 1.00 &,1 + 1.00 YL O,1 

79 Freq. 1.00 G,: + 1.00 : O 

80 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 Yi Q 20 

81 Blij. _1.00 & 

  

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

BC 
Staven met gunstige werking 

  

7 
Geen 

Alle 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

523045 
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GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

BC Staven met gunstige werking 

  

  

  

  

  

  

  

  

3 Geen 

10 Geen 

11 Geen 

12 Geen 

13 Geen 

14 Geen 

15 Geen 

16 Geen 

17 Geen 

18 Geen 

19 Geen 

20 Geen 

21 Geen 

22 Alle staven de factor:0.90 

23 Alle staven de factor:0.90 

24 Alle staven de factor:0.90 

25 Alle staven de factor:0.90 

26 Alle staven de factor:0.90 

27 Alle staven de factor:0.90 

28 Alle staven de factor:0.90 

29 Alle staven de factor:0.90 

30 Alle staven de factor:0.90 

31 Alle staven de factor:0.90 

32 Alle staven de factor:0.90 

33 Alle staven de factor:0.90 

34 Alle staven de factor:0.90 

35 Alle staven de factor:0.90 

36 Alle staven de factor:0.90 

37 Alle staven de factor:0.90 

38 Alle staven de factor:0.90 

39 Alle staven de factor:0.90 

40 Alle staven de factor:0.90 

OMBULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

MOMENTEN 2e orde Fundamentele 
combinatie 
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DWARSKRACHTEN 2e orde Fundamentele 
combinatie 

NORMAALKRACHTEN 2e orde Fundamentele 
combinatie 

REACTIES 2e orde Fundamentele 
combinatie 

K. E x=nax Z Z=nax ER enax 

T 7766 534 z.33 14.23 

3 -0.03 0.03 6.59 14.39 

5 -6.34 4.66 2.33 14.23 
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OMBULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VERPLAATSINGEN 2e orde [mm] Karakteristieke 
combinatie 

STAALPROFTELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Ongeschoord 

Doorbuiging en verplaatsing: 

Aantal bouwlage: 1 

Gebouwtype : Industrieel 

Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: _ h/150 

Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0 

PROFTEL/MATERIAAL 

P/M Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn. 

Dr. [N/mm?] _ methode klasse 

T HEAT6O 735  Gewalst T 

Partiële veiligheidsfactoren: 

Gamma M;0 1.00  Gamma M;1 1.00 

KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

staaf liys Classif. y lnixiy aanp. y Classif. z lkoix;: aanp. z 

sterke as Im} [kN] zwakke as Im} TKN] 

T 7.500 Ongeschoord Ze orde Geschoord 7:500 0.0 

2 4.750 Ongeschoord 2e orde Geschoord 4.750 0.0 

3 2.500 Ongeschoord 2e orde Geschoord 2.500 0.0 

4 4.161 Ongeschoord 2e orde Geschoord 4.161 0.0 

5 4.161 Ongeschoord 2e orde Geschoord 4.161 0.0 

KIPSTABILITEIT 

staaf Plts. 1 gaffel Kipsteunafstanden 

aangr Im} (m} 

7 0.5% 2.50 1°2,5 

142,5 

2 0.5%h 4.75 1+4,75 

1+4,75 

3 0.5*%h 2.50 1°2,5 
1°2,5 

4 0.5%h 4.16 1°4,161 

114,161 

s o.5%n 4.16 1°4,161 

114161 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm. 

Dr. U.C. (N/mm2] 

T T IT T1 Staaf ENS-1-1 6.3.2 _ (6.58) 0.235 55 77 

2 1 19 11 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 (6.46z) 0.039 9 47 

3 1 3 11 Staaf EN3-1-1 6.3.2  (6.54) 0.235 55 47 

4 1 11 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0.256 60 47 
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TOETSING SPANNINGEN 

  

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm. 

Dr. U.C. (N/mmi] 

5 T 3 TI Staaf ENS-1-1 6.3.3 _ (6.62) 0.256 60 77 

Opmerkingen: 

( 47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen. 

TOETSING DOORBUIGING 

  

  

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg wre: BC Sit u Toelaatbaar 

Im]_ T J [mn] _ (mm] Lmm] __ Tmn] *1 

7 Dak db 4.16 N N 0.0 -4.6 41 I Eind -4.6 -16.6  0,004 

db 41 1 Bijk -3.0 -16.6 0004 

5 Dak db 4.16 N N 0.0 -4.6 49 1 Eind -4.6 -16.6 0004 

db 49 1 Bijk -3.0 -16.6 0.004 

TOETSING HORTZONTALE VERPLAATSING 

staaf BC Sit Lengte _ u:n4 Toelaatbaar Maatgevend 

Im} tmm) mm _ (B/] 

T 71 T 2.500  -12.5 16,7 _ 150 scheefstand 

2 41 1 4.750  -12.5 31.7 150 scheefstand 

3 49 1 2.500 12.5 16.7 150 scheefstand 

TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL 

  

Er is een maximale horizontale verplaatsing van 00123 [m] gevonden 

bij knoop 2 en combinatie 41; belastingsituatie 1, iter:3 (combinatietype 2). 

Bij een hoogte van 2.500 [m] levert dit h / 200 (toel.: h / 150). 
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SP-03 (OVERKAPPING) 

Belastingen 

8 = 190 m 

Permanent 

Platdak 100 100 190 060 = 114 KN/m 

114 Nm 

Veranderlijk 

Sneeuw = f NENEN1991 

Wind = c NENEN1991 
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Technosoft Raamwerken 

  

  
Dimensies...: kN;mirad (tenzij anders aangegeven) 

Belastingbreedte.: _ 1.800 

Rekenmodel. 2e-orde-elastisch. 
  

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling: 

1} Losse belastinggevalle: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven 

Pysisch lineair alle staven 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven. 

Pysisch lineair alle staven. 

  

Maximum aantal iteraties.... 

Max.deellengte kolommen/wande: 

Max. X-verplaatsing in UGT. 

50 

0.500 Max.deellengte balken/vloeren: 0.500 

0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT. 0.250      

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 T2:2010,A1:2019 NB:2019(nl) 

       

  

     

  

  

  

  

  

WEN-EN 1991-1- c1/c11:2018 2019 (n1 

WEN-EN 1991-1- c1:2009 2011 (nl 

WEN-EN 1991-1-4:2005 c2:2011 :2011 (n1 

staal WEN-EN 1993-1-1:2006 011,A1:2016 NB:2016(n1| 

GEOMETRIE 

T .T 2,60 

3.Aea1e0 (s235) |342 j5 52 6 

-0,600 

2 4 

3,350 |_ 24050 ° 14600 

STRAMIENLIJNEN 

Wr. Naan X Temin  Znax 

T 7.000 -0.600 _ 2.600 

2 5.400 -0.600 _ 2.600 

3 3.350 -0.600 _ 2.600 

4 7.000 -0:600 _ 2.600 

NIVEAUS 

r 7 xmin _ Kenax 

  

T =0.600 0000 _ 7.000 

2 2.600  0.000 _ 7.000 
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MATERIALEN 

ME Kwaliteit _ E-modulus{N/mm2] S.G. Pois. Uitz. coGff 

T 3235 210000 78.5 0.30 _1.2000e-05 

PROFIELEN {mn| 

  

  

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

T K120760/4CF 7:8235 1.3348e+03 2.40748+06 _ 0.00 

2 HEA180 1:5235 4.5300e+03 2.5100e+07  0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

  

  

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type BI KT E 7 

T O:Normaal 60 120  60.0 

2 O:Normaal 180 171 655 

PROFTELLENGTES EN -GEWICHTEN 

  

  

  

Prof. Omschrijving 3.M, 30m lengte SOm gewicht 

[kg/m {m [kg] 

T K12076074CF 7850 6400 67 

2 HEA180 7850 7.000 249 

Totaal 13.400 716 

PROFTELVORMEN [mm 

  

T K12076074CF 

  

  

  

  

  

  

2 HEA180 

KNOPEN 

Knoop x z Knoop x z 

T 0000 7600 6 7.000 _ 2600 

2  3.350 .600 

3 3.350 .600 

4 5400 .600 

5 5.400 .600 

STAVEN 

St. kî kj  Profiel Aansl.i _ Aansl.j Tengte Opm 

TZ 3 9K120/6074CF ND ND- 

2 4 5 1:K120/60/4CF ND ND- 

3 1 3 2:HEA180 ND ND 

4 3 5 2:HEA180 ND ND 

5 5 6 2:HEA180 ND ND   

VASTE STEUNBUNTEN 

  

Nr. knoop Kode XZR I=vast Ù 

  

zij  Hoek 

  

7 3 100 0.00 

2 4110 0.00 

3 2110 0.00 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

  

  

       

Betrouwbaarheidsklasse T Referentieperiode.. E 

Gebouwdiepte. …... 14.00 Gebouwhoogte. ... 3.00 

Niveau aansl.terrein.. 0.00 E.g. scheid.w. [KN/m2]: 000    
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WIND 

Terrein categorie ...14.3.2] ‘Onbebouwd 

Windgebied e 3 Vb‚0 .14.2].. 24.500 

Positie spant ín het gebouw.. 0.000 Kr ….{(4.3.2] 0.209 

20 e (AL 32]. 0.200 Zmin ..{(4.3.2].…. 4.000 

Co wind van links ..(4.3.3]. 1.000 Co wind van rechts. 1.000 

Co wind loodrecht ..{4.3.3]. 1.000 

Cpi wind van links ..{7.2.9]. 0.200 -0.300 

cpi windloodrecht .… {7.2.9]...: -0.310 

Cpi wind van rechts .17.2.9]. 0.200 -0.300 

Cfr windwrijving (7.51 0.040 

SNEEUW 

Sneeuwbelasting (sk} 50 jaar 0.70 

Sneeuwbelasting (sn) n jaar 0.70 

STAAFTYPEN 

Type staven 

J:Wand 7 kolom. 12 

7:Dak 35 

LASTVELDEN 

Veranderlijke belastingen door personen 

1 5 2 3 

3 4 5 

LASTVELDEN 

Nr Staaf Tabel Klasse-Gebruiksfunctie Verd. Ey @ 7E 

T 3-3 6.10 H-Dak (onder dakbeschot} T -1.00 =2.00 _ 1.00 

2 4-4 6.10 #-Dak (onder dakbeschot) 1 -1.00 -2.00  1.00 

3 5-5 6.10 #H-Dak (onder dakbeschot) 1 -1.00 _-2.00 __ 1.00 

LASTVELDEN 

Wind staven Sneeuw staven 

3 4 5 3 4 5 
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WIND DAKTYPES 

  

Teduerie bij 

  

Teduerie bij 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Wr. _Staaf Type wind van links wind van rechts Cpe volgens art: 

1 3-5 Plat dak 1.000 1.000 7.2.3 

WIND ZONES 

Wind van 1inks Wind van rechts 

16 H 1 1 4 E/G 

js - + £ 

3 a s 3 a s 

WIND VAN LINKS ZONES WIND VAN RECHTS ZONES 

Wr. _ Staaf Positie Lengre Zone Wr. _Staaf Positie Lengre Zong 

T 35 0.000 0.520 F/6 T 35 0.000 0.520 F/6 

2 35 01520 2080 H 2 35 01520 2080 H 

3 35 2600 4.400 7 3 35 2600 4.400 7 

Wind indexen 

Tndex Cscd Cpe/Cpr qp _ Dbreedte redustie G Zons HoekTen) 

OI  1.00 -1.800 _ 0497 1300 148 F 7. 

Qw2 1.00 -1:200 _ 0.491  0:500 02946 0:0 

Ow3 100 -0.700 _ 0.491  1.800 08 H 00 

Ow4 100 -0.200  0.491  1.800 21771 020 

ows 1200  0:200  0.491  1.800 2021771 00 

9w6 1.00 1.200  0.491  1.200 -0.707 A 0.0 

97 100 0.800  0.491 0600 -0:2368 00 

@w8 100 -1.200 _ 0.491  0:600 03536 00 

@w9 100 -1.800  0.491  0:600 0.s30F 00 

Qw10 1.00 -0.700 _ 0.491  1:200 028 00 

Ow1 1.00  0.500  0.491  1.800 -0.442 C 0.0 

SNEEUN DAKTYPEN 

staaf _ artikel 

35  5,3.2 Lessenaarsdak 

Sneeuw indexen 

Index _ art _H _ S: red. posfac breedte _Q hoek 

051  5.3.2 0800 0.70 1.00 1.800 1.008 0.0 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Onschrijving Type 

T Permanente belasting EGz=1.00 7 

g 2 Ver. bel. pers. ed. (qk) 2 

g 3 Wind van links onderdruk A 7 

a 4 mind van links onderdruk B 9 

a 5 Wind van rechts onderdruk A u 

a 6 Mind van rechts onderdruk 8 13 

9 7 Wind loodrecht onderdruk A 15 

a 8 Wind loodrecht onderdruk B 15 

g 9 Wind loodrecht overdruk B 46 

g 10 Sneeuw A 22 

g gegenereerd belastinggeval 

523045 64 



cönstru 

BELASTINGEN B.G:1 Permanente 

belasting 

  

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:l 

l l U bd I 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

StAAFBELASTINGEN 8.6:1 Permanente 
belasting 

staat Type E : x E " 

3 T:orrekeaT 30 220 9000 9000 

4 1:Gzrokeal ZZ CiiZo G:000 0000 

$ 1:Gzrokeal ii CZ G:000  0.000 

BezaszmmGen 8.G:2 Ver. bel. pers. ed. 
n 

Ie AI Pd 1e 

StAAFBELASTINGEN 8.G:2 Ver. bel. pers. ed. 
e 

saer Tpe E 2 x E " 

7 3:79eFe] E 

4 3:Gzgeri0) zijso ZĲ!o G:000  0.000 000 0.00 000 

5 3:9zgepro3. Zilso ii G:000  0.000 000 0.90 000 

SITUATIES BELAST/ONBELAST B.G:2 Ver. bel. pers. ed. 

(ak) 

1 05 i 075 
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SITUATIES BELAST/ONBELAST 

(ak) 

B.G:2 Ver bel 
pers 

ed. 

  

  

SITUATIES BELAST/ONBELAST 

Belastingtype: q k 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

r Tastvelden belast Tastvelden onbelast 

T7 1,3 

21,3 2 

32,3 1 

412 3 

BELASTINGEN B.6:3 Wind van links 

onderdruk A 

o:3g4 

EN 

1143 Joceia{ 07 [oanl {L o { 

STAAFBELASTINGEN Wind van links 

onderdruk A 

staaf Type Index _ q1/p/n q2 A E s 

31:0ZLokaal _ QwI 1.15 _ 1.15 0000 _ 2.830 0.00 0.20 0.00 

31 0u2 0.28 0:29  0.000 2830 0.00 020 0.00 

31 043 0:62  0:62 0:520 0750 0.00 020 0.00 

31 ow4 0:18 018 2.600 0000 0.00 020 0.00 

a1 ow4 0l18 018 0.000 0000 000 020 0.00 

5 1:0ZLokaal _ Qu4 0l18 018 0.000 0000 0.00 020 0.00 
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BELASTINGEN B.G:4 Wind van links 
onderdruk 8 

  

d294 

EL 

114af Toreie] [o177] [evnl T o 1 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN 8.6:4 Wind van Links 

onderdruk B 

staaf Type Tndex _ al/e/n 32 E E 

3 1:07tokaal OW 1.15  1:15 0000 _ 2:830 0:00 0:20 0:00 

31QZLokaal _ Qw2  0:29 029 0/000  2:830 000 020 0:00 

31:0ZLokaal 043  0:62 062  0:520  0.780 000 0.20 0.00 

31:0ZLokaal 45  -0:18 0118 2:600  0:000 0:00 0:20 0.00 

4 1i0ZLokaal _ 0w8 018 -0.18 0/000 0000 000 020 0:00 

$ 1:02Lokaal _ Q48  -O:18 2018 0:000 0:000 0:09 0:20 0.00 

BELASTINGEN 8.6:5 Wind van zechts 

onderaruk A 

d334 

IT AI T EH 

STAAFBELASTINGEN 8.6:5 Wind van zechts 

onderdruk A 

staaf Type Tndex _ al/e/n E E E" 

5 ii07tokaal OW 1.15  1:15  1.080 _ 0:000 0:00 0.20 0:00 

51iQZLokaal _ Qw2  0:29  0:29  1:080 0:000 0:00 020 0:00 

51iQZLokaal _ Qw3  0/62  0:62 0:000 0:520 000 020 0:00 

4 1iQZLokaal  Qw3 062  0:62  1:050  0:000 0:00 020 0:00 

4 1i0ZLekaal  Owd  0/18 018 0000 2000 000 020 0:00 

31:02Lokaal 44 0118  0/18 0:000  0:000 0:09 0:20 0.00 
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BELASTINGEN B.G:6 Wind van rechts 
onderdruk 8 

  

0294 

IT .TT TI.1e 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

            

    
  

    

  

  

  

staarBEIASTINGEN 9.6:6 Wind van rechts 

Staat Tupe E 7 ES 

E 

3 iiGmokien  Dr2 0'29 0/29 1080 0/000 0:00 0:20 0:00 

S liGmokeel 005 062 0/6z 9000 0/520 0/00 0/20 0:00 

G iiGeokeet 003 062 0/6Z 1080  0/000 0/00 0/20 000 

e 

TT 03 [ 1 0;412 Toiai2] 

0.53 [[T 0.353 0:353 To.s5T 

TT II o ziel L o.ziel 

TI N 7r T1 [oto7] 

staarBEIASTINGEN 2.6:7 wind Joodrecht 

Staaf p e z v u 

E E EE 

3 ldeekeat 097 L0/24  C0U28  0/000 0000 000 02 000 

S ideekeet  0re  0/38 0138 1/800 0000 0/00 020 000 

G 16 OT COUr 9000 01900 9700 9120 9700 

G 87 CoUZ4  COUÙR 9000 01900 9700 9120 9700 

G iifmekaen i9 0138 0/98 9000 0/000 0/00 0/20 0:00 

G iiSmekaer  Brto Gì O/41 0000  0/000 0:00 0:20 0:00 

S IiGetokeel  9v6  L0/71 071  0/000  0/000 000 0/20 000 

z iifmekaen B97  C0lz4  C0/24 0000 0/000 0:00 0:20 0:00 

5 liGetokeel 009 0183 0/93  G/200  0/000 0:00 0/20 0:00 

S liGeokeen 008 038 0/98 0000 1/800 0/00 0/20 000 
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serasrmeen 966 Wind oodrecht 
e 

IT a l e17] 

T N e IT [oe] 

Staat Ty e EE 

S GeRaT IT OAA dT 9000 0000 000 920 TO 

Geiokeal DE CGUe  CO:18 01000 0000 0/00 0:20 0109 

G lideekeel  Get1  COU44  COU44 01000 0.000 000 020 0.00 

G ideekat  Gre  0lie  :U18 0000  0:00 0.00 020 000 

aa iannnainrN 

TT e U G T1 [o+e] 

SAEAS 269 Wind oodrecht 

Staaf Trpe E " 

E E E 

3 Geekeet e 9Ie Ol18 G/000  0(000 0:00 020 9:00 

G EEGEeKeen  Bet 0004 COU44 0000 0(000 0:00 020 9:00 

G IGEekeet  Bed  9lie  0(18 G/000  0/000 0:00 020 9:00 

S lderekeel  Get 004 0144 0000 0/00 0:00 020 0.00 
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BELASTINGEN B.6:10 

  

  

TTE 
  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:10 
Sneeuw A 

Staaf Type q1/p/n 92 A ES 

-I.01  -1.01 0000 _ 0000 000 0.20 0.00 

<1.01  -1.01 0000  0.000 000 0.20 0.00 

<1.01  -1.01 0000  0:000 0.00 0.20 0.00 

REACTIES 

EN x=max Z=nin Z-nax Henin Henax 

7 170.13 

2 0.72 12.80 

2 -4.52 

2 -4.06 

2 -0.70 

2 1.73 

2 0.65 

2 4.01 

2 1.72 

2 6.54 

31 0.00 

302 0.00 

303 0.00 

3 4 0.00 

3 5 0.00 

3 6 0.00 

3 07 0.00 

3 8 0.00 

3 9 0.00 

3 10 0.00 

a 1 0.00 1.13 

4 2 0.00 -3.08 s.85 

4 3 0.00 1.70 

4 4 0.00 2.80 
4 5 0.00 -2.12 

4 6 0.00 -2.99 

4 07 0.00 0.05 

4 8 0.00 0.32 

4 9 0.00 0.14 

4 10 0.00 0.52 

BEREKENINGSTATUS Controlerende 

berekening 

  

B.C. Tteratie Status 

  

Nauwkeurigheid bereikt 

Nauwkeurigheid bereikt 

Nauwkeurigheid bereikt 

Nauwkeurigheid bereikt 

Nauwkeurigheid bereikt 
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BEREKENINGSTATUS Controlerende 

berekening 

B.C. Tteratie Status 

5 37 Nauwkeurigheid bereikt 

7 3 Nauwkeurigheid bereikt 

8 3 Nauwkeurigheid bereikt 

9 3 Nauwkeurigheid bereikt 

10 3 Nauwkeurigheid bereikt 

11 3 Nauwkeurigheid bereikt 

12 3 Nauwkeurigheid bereikt 

13 3 Nauwkeurigheid bereikt 

14 3 Nauwkeurigheid bereikt 

15 3 Nauwkeurigheid bereikt 

16 3 Nauwkeurigheid bereikt 

17 3 Nauwkeurigheid bereikt 

18 3 Nauwkeurigheid bereikt 

19 3 Nauwkeurigheid bereikt 

20 3 Nauwkeurigheid bereikt 

21 3 Nauwkeurigheid bereikt 

22 3 Nauwkeurigheid bereikt 

23 3 Nauwkeurigheid bereikt 

24 3 Nauwkeurigheid bereikt 

25 3 Nauwkeurigheid bereikt 

26 3 Nauwkeurigheid bereikt 

27 3 Nauwkeurigheid bereikt 

28 3 Nauwkeurigheid bereikt 

29 3 Nauwkeurigheid bereikt 

30 3 Nauwkeurigheid bereikt 

3 3 Nauwkeurigheid bereikt 

32 3 Nauwkeurigheid bereikt 

33 3 Nauwkeurigheid bereikt 

34 3 Nauwkeurigheid bereikt 

3 3 Nauwkeurigheid bereikt 

36 3 Nauwkeurigheid bereikt 

37 3 Nauwkeurigheid bereikt 

38 3 Nauwkeurigheid bereikt 

39 3 Nauwkeurigheid bereikt 

10 3 Nauwkeurigheid bereikt 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

T Fund. 122 G,1 

2 Fund.  0.90 G,1 

3 Fund. 1.08 61 + 135 02 

4 Fand. 1.08 G,1 + 1235 07 

5 Fund. 1.08 G,1 + 135 Q6 

6 Fund. 1.08 Gu,1 + 1235 O 

7 Fund. 1.08 Ge,1 + 135 Qe 

8 Fund. 108 61 + 135 Q 

9 Fund. 1.08 G1 + 135 O 

10 Fund. 1108 1 + 1235 Q5 

11 Fund. 1.08 61 + 135 O 

12 Fund. 0.90 G,1 + 1.35  O2 

13 Fund. 0.90 G,1 + 1235 Q 

14 Pund. 0.90 G,: + 135 04 

15 Pund. 0.90 G,: + 135 Q5 

16 Fund. 0.90 61 + 135 Qe 

17 Fund. 0.90 61 + 135 0 

18 Fund. 0.90 61 + 135 Qe 
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BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

15 Fund.  0.90 &,1 7 135 069 

20 Fund. 0.90 G,1 + 1.35  Qx10 

21 Kar.  1.00 G,1 + 1.00 02 

22 Kar.  1.00 Gi,: + 1.00 02 

23 Kar.  1.00 Gi,: + 1.00 04 

24 Kar 1.00 G + 1.00 Q5 

25 Kar 1.00 G + 1.00 Qe 

26 Kar.  1.00 G,1 + 1.00 07 

27 Kar.  1.00 G,1 + 1.00  Oe 

28 Kar.  1.00 G,1 + 1.00 Q5 

29 Kar.  1.00 G,1 + 1.00  Q10 

30 Quas. 1.00 Gk,1 

31 Freg. 1.00 G,: 

32 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 WL Q3 

33 Freq. 1.00 G,1 + 100 Yi O:,4 

34 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 Y1 O 

35 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 Y1 O,6 

36 Freq. 1.00 G,: + 1.00 : 07 

37 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 Yi O,4 

38 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 Y1 O:,s 

39 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 i Qe,10 

40 Blij. 1.00 & 

  

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

  

  

  

BC Staven met gunstige werking 

T Geen 

2 Alle staven de factor:0.90 

3 Geen 

4 Geen 

5 Geen 

6 Geen 

7 Geen 

8 Geen 

9 Geen 

10 Geen 

11 Geen 

12 Alle staven de factor:0.90 

13 Alle staven de factor:0.90 

14 Alle staven de factor:0.90 

15 Alle staven de factor:0.90 

16 Alle staven de factor:0.90 

17 Alle staven de factor:0.90 

18 Alle staven de factor:0.90 

19 Alle staven de factor:0.90 

20 Alle staven de factor:0.90 
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OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

  

    

  

  

  

MOWENTEN 26 orde Fundanentele 

conbinatie 

T1 1 

DWARSKRACHTEN _ Ze ozde Fundanentele 

conbinatie 

13.8 

TI …J_ÎÏ…L…°'3 
53 TT 

IT -7.0 

a 
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NORMAALKRACHTEN 2e orde Fundamentele 
conbinatie 

REACTIES 2e orde Fundamentele 
conbinatie 

Kn. n x=nax Tonin Tnax Hnin H-nax 

7 7.00 7.00 7.25 7854 

3 -0.03 000 

4 -0.00 000 -3.14 912 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

VERPLAATSINGEN 2e orde [mm] Karakteristieke 
conbinatie 

0.02 

0708 z 

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: ‘Ongeschoord 

Doorbuiging en verplaatsing: 

Aantal bouwlage 1 

Gebouwtype: Industrieel 

Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: _ h/150 

Kleinste gevelhoogte [m] 0.0 

PROPIEL/MATERIAAL 

P/M Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn. 

nr. IN/mm:] _ methode klasse 

T RI2076074CF 735 _ Koudgevorna 7 

2  HEA180 235 Gevwalst 1 

Partiële veiligheidsfactoren 

Gamma M;0 1.00  Gamma 1;1 1.00 

KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

staaf ly: Classif. y Ieu;y aanp. y Classif. z loix;: aanp. z 

Im] sterke as Im [KN] zwakke as Im TKN] 

7 3.200 Ongeschoord Ze orde Geschoord __ 3.200 00 

2 3.200 Ongeschoord 2e orde Geschoord _ 3.200 00 

3 3.350 Ongeschoord 2e orde Geschoord _ 3.350 00 

4 2.050 Ongeschoord 2e orde Geschoord _ 2.050 00 

5 1.600 Ongeschoord 2e orde Geschoord _ 1.600 00 
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KIPSTABILITEIT 

staaf Plts 1 gaffel Kipsteunafstanden 

aangr. Im} _[m] 

7 0.57h 3.20 3,2 

32 

2 0.5*%h 3.20 3,2 
32 

3 0.5%h 3.35 1#3,35 

113,35 

4 o.5%n 2.05 1#2,05 

142,05 

5 0.5%h 1.60 141,6 

1+1,6   
TOETSING SPANNINGEN 

  

  

  

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm. 

Dr. U.C. (N/mm2] 

T T 3 41 Staaf EN3-I-I 6.3.1.1 16467} 0.255 60 

2 1 3 31 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 (6.462) 0.082 19 

3 2 3 41 Staaf EN3-1-1 6.3.2  (6.54) 0.302 71 

4 2 3 41 Begin EN3-1-1 6.2.8  (6.30) 0.302 71 

5 2 3 31 Begin EN3-1-1 6.2.8 _ (6.30) 0.068 16 

‘TOETSING DOORBUIGING 

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg uo: BC Sit u Toelaatbaar 

(m]_T J (mm] _ (mm] (mm] _ (mm] *1 

7 Virew 35 3.35 N N 0,0 -19.2 21 2 Eind -18.2 226.8 270.004 

ss 21 2 Bijk -10.5 +13.4 2#0.002 

4 Vlriw db 2.05 N N 0.0 1.1 21 2 Eind  1.1 28.2  0.004 

db 21 2 Bijk 0.6 241 0002 
s Vlriw ss 1.60 N N 0.0 -3.0 21 2 Eind -3.0 212.8 2+0.004 

ss 21 2 Bijk -1.7 26.4 240.002 

TOETSING HORTZONTALE VERPLAATSING 

staaf BC Sit Lengte _ ui:4 Toelaatbaar Maatgevend 

[m] (mm] _ (mm] _ (h/] 

T 717 1 3.200 0.0 21.3 _ 150 scheefstand 

2 21 2  3.200 0.0 21.3 150 scheefstand 

TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL 

  

Er is een maximale horizontale verplaatsing van 

bij knoop 1 en combinatie 21; belastingsituatie 2, 

Bij een hoogte van 3.200 [m] levert dit h /9999 { 

523045 

0.0001 [m] gevonden 

iter:3 

toel h/ 150) 

(combinatietype 2). 
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PLAT DAK 

HOUTEN BALKLAAG 

Technosoft Construct 

  

Eenheden : KN/m/rad 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 ©2:2010,A1:2019 NB:2019(nl) 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

    

      

  

  

WEN-EN 1991-1- c1/C11:2019 2019 (m 

WEN-EN 1991-1- c1:2009 2011 (m 

Hout NEN-EN 1995-1-1:2005 1:2011,C1:2006 NB:2013(nl 

WEN-EN 14080:2013 

Plat dak - 3700 

platdak 

Algemene gegevens 

EE Tam] : 70 x 170 _ Sterkteklasse B TZ 

Overspanning tmm] z 3700  Klimaatklasse : 

Aantal zijdl. steunen : - Referentie periode [j] : 50 

opleglengte mn] 75 

Hoh in het dakvlak [mm] 600 

Helling : 0.00 

Beschot sterkteklasse ci8 

Dikte beschot Tm 0 Em KT Nmt/m) : 0.0 

Permanente belastingen G..p 

EG balklaag 7 035 

Isolatie : 0.204 

Extra gewicht : 0184 

Totaal [kN/m?] : 0.60 

Veranderlijke belastingen 

ES Tkn/ma] : T.00 

% [kN/m] : 200 

o (kN] 1:50 
9  oppervlak  [mi] : 0.05 x 0.05 

Reductiefactor 0iss 

Sneeuw vormfactor J} 1.20 

? f 

e p T 22 : n 

; 3700 1350 1000 1350 3700 

70 x 170 70 x 170 70 x 170 

Belastingfactoren [NEN-EN 1990 - Bijlage A1.3 

Formule 6.10a: 41 1.22 e : 1.95 

Formule 6.10b: e : 1.08 o : 1.35 

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995-1-1 

MI-]: 1.30 

Meegenomen combinaties in de berekening : keoel-] beelmm] ke,soa keis0, 

* Permanent 060 70 1.00 

* Permanent + sneeuw 0:s0 70 1.00 

* Permanent + geconcentreerde belasting 0:s0 70 1.00  1.50 

+ Permanent + lijnlast 0.80 70 1.00 

* Permanent + verdeelde belasting 080 70 1.00 

Tussenresultaten m.b.t. belastingen 

Belastinggeval de Qe e Qe 

TXN/m] (XN] TKN/m] TKN] 
Permanent 0.36 

sneeuw 050 

Geconc. belasting 1.50 

Lijnlast : 2.00 

Verdeelde belasting : 0.60 
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Tussenresultaten m.b.t. doorbuiging 

  

  

  

Traagheidsmom. Y [mma] : 2865.92e4 Traagheidsmom. Z [mma] : 4653204 

Eo,meen [N/mm2] 11000 W : 0.00 

voernsogent Cmm] 2.79 kaet : 0.60 
weizeens (mm] z 0.00 

Doorbuigingen loodrecht [mm] 

Belastingcombinatie wine: Wereep wij  Ureretn 
Permanent : 2.79 1.67 1.67 4.46 

Permanent + sneeuw 6.69 1.67 5.57 8.36 

Permanent + geconc. 7.05 1.67 5.94 8.73 

Permanent + lijnlast 9.25 1.67 814 10.93 

Permanent + verdeeld 7.43 1.67 6.32 9.10   

De doorbuiging is als volgt bepaald (art. 2.2.3(5) van NEN-EN 1995-1-1:2004): 

doorbuiging m.b.t. belastingcombinatie permanent 

  

woer etn wense (1 + kaor) 

veresp Woer tin = Uiost 

doorbuiging m.b.t. belastingcombinatie veranderlijk 

Upernouenblikkelijk + Urerjouenblikkelijk 

winse e (1 + kaer) + Winsc o (L + Wokaer)   

veresp = Wer tin = Uiost 

voss = Ureriein  Winse,c 

Mtg. doorbuiging : Permanent + lijnlast 

Stabiliteit 

  

T.Toetsing kipstabiliteit m.b.t. montagefase volgens par.6.3.3. Ïs n.v.t:? 

- u hebt het belastingsgeval 'Uitvoering' niet toegepast. 

Tussenresultaten (per combinatie) eis u.e 

  

Permanent frm(6.13) t‚9  = 009 < 1.85 [N/m:]  0.05 

frml6.3 ) O 509 / lke 90 atfe 90; 0) + 

‚a0 r a (ke 50 e*fe 90 ) < 100 

= 0.15/ 1.15+ 0.00/ 1.73 = 0.13 

frm(6.11) O,,1,4 =  2.23 < 11.08 [N/mm:] _ 0.20 

  

  
sneeuw frm(6.13) t 0.22 < 2.77 [N/mm:]  0.08 

frml6.3 ) O 509 / lke 90 atfe 90; 0) + 

Ge oo r 9/ (ke 50 e*fe 90 ) < 100 

0.38/ 1.73+ 0.00/ 2.60 = 0.22 

5.43 < 16.62 [N/mm:] _ 0.33 frm(6.11) Oo,1,4 

Geconc. belasting frm(6.13) a  = 031 < 246 [N/mm]  0.13 

frm(6.3 ) Oe,90, 00 / {ke 0 "f 00 ) + 

Ge, 00 r 8/ (ke 30 e *fe 90 ) < 1.00 

= 0.14/ 1.54+ 0.39/ 2.31 = 0.26 

frm(6.11) Oo,1,4 6.70 < 14.77 [N/mm:] _ 0.45 

Lijnlast frm(6.13) a = 025 < 246 [N/mm]  0.10 

frm(6.3 ) Oe,90, 00 / {ke 0 a 00 ) + 

Ge, 00 r 8/ (ke 30 e *fe 90 ) < 1.00 

= 0.26/ 1.54+ 0.00/ 2.31 = 0.17 

frm(6.11) On,v,4 = 838 < 14,77 [N/mmi] _ 0.57 

Verdeelde belasting frm{6.13) t _ =  0.25 <  2.46 [N/mm:] _ 0.10 

frm(6.3 ) Oe,90, 00 / {ke 0 a 00 ) + 

Ge, 00 r 8/ (ke 30; e*fe 90 ) < 1.00 

= 0.29/ 1.54+ 0.00/ 2.31 = 0.19 

frm(6.11) Go,v,4 = 608 < 14,77 [N/mmi] _ 041 
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Resultaten (maatgevende combinaties) eis 

  
  

Geconc. belasting _ frm(6.13) 0.31 < 246 [N/mm?] 

Geconc. belasting frm(6.3 } G-,s0,9,a/{kc 10 "f s0,s) + 

Ge 0 r 9/ (ke 30 e*fe 90 ) < 100 

0.14/ 1.54+ 0.39/ 2.31 = 

  

Lijnlast fem(6.11) O 14 =  8.38 < 14.77 [N/mmt) 

Lijnlast ws5 = 814 < 1480  [m] 

Lijnlast wec e = 10.93 < 14.80  [mn] 

523045 
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BEGANE GRONDVLOER 

BETONVLOER 

VLOER 

Type Betonvloer 

Dikte 250 mm 

Afwerking 18 KN/m? 

Veranderlijk 175 KN/m? Wonen 

Wanden 12 KN/m? 

Betonkwaliteit c20/25 

Milieuklasse xC1 Binnen 

Vloer geheel uitvoeren cf. Ieverancier 
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LIGGERS 

STALEN HOEKLIJNEN 

SH-07 (L<1,5M) 

Belastingen 

t < 150 m 

H = 300 m 

Permanent Veranderlijk 

Metselwerk d=100mm 300 x (6} = 600 = 000 KN/m 

1100.100.10 = 005 = 000 KN/m 

Totaal = 65 = 000 KN/m 

Combinaties 

grep=qg+9q = 615 Km 

ad=Vgxag x Kf + Vigxaax KT = 747 Km 

vó=12x9dxl = 561 N 

Md=1/8x9dx 2 = 240 Nm 

sterkte 

‘Wyiben = Md/0 -9 e 

Profiel ‚v.m. dubbel buiging uitnutten voor: x 

Wyred = Wyiben /0,65 u cm 

Aanwezig: Wy = = 25 cm 

U.C.= Wyred / Wy 05 s 1 

Doorbuiging 

Wbijmax =0,002x1 = 300 mm 

Weind;max =0,002 x! = 300 mm 

(S x agirep x M4) / (384 x Ex 1y} 1 mm 

5 x aairep x |04} / (384 x ExIy) 0 mm 

Weind 1 mm 

UC = Wbij / Woijmax oo s 1 

U.C. = Weind / Weind;max 036 s 1 

Oplegging 

Oplegging b = 80 mm 

Oplegging I = 100 mm 

070 < 322 Nm 

Toepassen 

1100.100.10 w z 247 em 

y z 1770 cm 
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SH-02 (L<2,5M) 

Belastingen 

t < 250 m 

H = 300 m 

Permanent Veranderlijk 

Metselwerk d=100mm 300 x (6} = 600 = 0000 KN/m 

1150.100.10 = 01 = 000 KN/m 

Totaal = 64 = 000 KN/m 

= 619 Km 

x aa Yigxggx KT = 752 KN/m 

Vd=1/2x9dx1 = 940 N 

Md=1/8x9dx 102 = 588 KAm 

sterkte 

‘Wy;ben = Md/0 = 5 cm 

Profieli.m. dubbe! buiging uitnutten voor: s x 

Wy;red = Wy;ben /0,65 8 om 

Aanwezig: Wy = = 54 cm 

04 s 1 

= 500 mm 

= 500 mm 

5 xag;rep x 1M4) / (3B x ExIy) 3 mm 

(5xag;rep x "4} / (3BAxE x ly) 0 __ mm 

Weind 3 mm 

U.C. = Wbij / Wbijmax o s 1 

U.C. = Weind / Weind;max 054 s 1 

Oplegging 

Oplegging b = 80 mm 

Oplegging ! = 100 mm 

18 < 322 N/mm 

Toepassen 

1150.100.10 w 541 m 

W 5520 cm 
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SH-03 (L<3,5M) 

Belastingen 

t < 350 m 

H = 300 m 

Permanent Veranderlijk 

Metselwerk d=100mm 300 x (6} = 600 = 0000 KN/m 

1200.100.10 = 023 = 000 KN/m 

Totaal = 623 = 000 KN/m 

= 623 Km 

x aa Yigxggx KT = 757 KN/m 

Vd=1/2x9dx1 = 1325 N 

Md=1/8x9dx 12 = 1159 KAm 

sterkte 

‘Wy;ben = Md/0 = 99 cm 

Profieli.m. dubbe! buiging uitnutten voor: s x 

Wy;red = Wy;ben /0,65 6 cm 

Aanwezig: Wy= - 93 cm 

UC = Wyred / Wy 08 s 1 

Doorbuiging 

= 700 mm 

= 700 mm 

(S xag;rep x |"4} / (384 x Ex 1y} 5 mm 

(5xag;rep x "4} / (3BAxE x ly) 0 __mm 

Weind 5 mm 

UC = Wbij / Woijmax oo s 1 

U.C. = Weind / Weind;max 08 s 1 

Oplegging 

Oplegging b z 30 mm 

Oplegging ! = 100 mm 

166 < 322 N/mm 

Toepassen 

1200.100.10 W oo 932 om 

W z 12200 cm 
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STALEN LIGGERS 

Belastingen 

8 = 350 m 

8 170 m 

8 = 300 m 

Permanent 

Hellend dak 100 x 100 x 350 x 101 = 354 KN/m 

Begane grond (dek) 100 x 100 x 170 x 805 1369 KN/m 

HSB 100 x 100 x 300 x 070 210 kN/m 

Metselwerk d=120mm 100 x 100 x 300 x 240 720  KN/m 

  

  

2652 KN/m 

Veranderlijk 

Sneeuw = c NENEN1991 

Wind = c NENEN1991 
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Technosoft Raamwerken 

  

  
Dimensies...: kN;mirad (tenzij anders aangegeven) 

Belastingbreedte.: _ 1.700 

Rekenmodel. 2e-orde-elastisch. 
  

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling: 

1} Losse belastinggevalle: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven 

Pysisch lineair alle staven 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven. 

Pysisch lineair alle staven. 

  

50 

0.500 Max.deellengte balken/vloeren: 0.500 

0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT. 0.250 

Maximum aantal iteraties.... 

Max.deellengte kolommen/wande: 

Max. X-verplaatsing in UGT. 

  

    

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

    

  

  

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 C2:2010,1:2019 NS8:2019(nl) e 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/c11:2019 NB:2019 (n1) 

staal NEN-EN 1993-1-1:2006 C2:2011,A1:2016 NB:2016(nl) _. 

K82509 
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GEOMETRIE 

ì 0,100 
1 „IPE220 (8235) 

=1,000 

3,400 

STRAMTENLIJNEN 

Nr. Naan X ZI Z=nax 

T ©9.000 _-1.000 _-0.100 

2 3.400 -1.000 -0.100 

NIVEAUS 

WT. Z K=min _ =max 

T =1.000 0000 _ 3400 

2 -0.100  0.000 _ 3.400 

MATERTALEN 

Mt kwaliteit _ E-modulus{N/mmz] S.G. Pois. Uitz. Co6ff 

7235 210000 78.5 0.30 _ 1.20008-05 

25275 210000 78.5 0.30 1.2000e-05 

38355 210000 78.5 0.30 1.2000e-05 

PROFIELEN {mm] 

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

T 195220 7:5235 3.34002+03 2.77208+07 _ 0.00 

PROFIELEN vervolg [mm 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e _ Type I T E 57 

T O:Normaal 110 220 110.0 

PROFTELLENGTES EN -GEWICHTEN 

Prof. Omschrijving 5.M. Som lengte Som gewicht 

Tkg/m ] [m] [kg] 

T 195220 7850 3400 39 

Totaal 3.400 EN 

PROFTELVORMEN [mm] 

T 1P5220 

KNOPEN 

Knoop x z 

T 0000 _ =0100 

2  3.400 -0.100 

STAVEN 

St. KT K ProfieT Aansl.T  Aansl j Tengte pm 

TT 2 T:1PE220 ND ND 3.400 

VASTE STEUNPUNTEN 

  

  

Nr. knoop Kode XZR I=vast O=vrij _ Hoek 

  

T T 110 0.00 

2 2 010 0.00 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

  

  

        

Betrouwbaarheidsklasse T Referentieperiode. . ES 

Gebouwdiepte........eienet 10.00 Gebouwhoogte. ... 0.00 

Niveau aansl.terrein 0.00 E.g. scheid.w. [KN/m2]: 1.20 

523045 85 



cönstru 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STAAFTYPEN 

Type staven 

T:vloer. 7T 

LASTVELDEN 

Veranderlijke belastingen door personen 

1 

1 

LASTVELDEN 

Nr staaf Tabel Klasse-Gebruiksfunctie Verd EN @ R JFs 

1 1-1 6.2 _ A-vloeren 0 =1.75 -3,00 100 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

T Permanente belasting Eez=-1.00 7 

g 2 Ver. bel. pers. ed. (qk) 2 

E gegenereerd belastinggeval 

BELASTINGEN B.G:1 Permanente 

belasting 

  

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:l 

  

        
  

  

  

  

  

  

  

    
        

  

  

  

   

z 

7 

StaArBELASTINGEN 

Belasting 

staaf Type ET x E " 

TT e e e 

seLaszImGEn 8652 Ver. bel. pers. sd. 
k 

LLLlie LLL 

201 

: 

StAAFBELASTINGEN 8.G:2 Ver. bel. pers. ed. 
e 

Staaf Type al/p/m a2 A B W Yi Vz 

T9P D e O O A 0E 0 

1 3:0zgepzo3! “2ioa 22104 G:000  0.000 040 050 0.30 
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SITUATIES BELAST/ONBELAST B.G:2 Ver. bel. pers. ed 

(ak) 

SITUATIES BELAST/ONBELAST 

Belastingtype: q_k 

Nr Lastvelden belast Tastvelden onbelast 

TT 

REACTIES 1e orde 

Kn. B.C x H 

T 7 0.00 

102 0.00 

2 1 46.35 

2 2 8.53 

BEREKENINGSTATUS Controlerende 

berekening 

B.C. Tteratie Status 

7 3 Nauwkeurigheid bereikt 

2 3 Nauwkeurigheid bereikt 

3 3 Nauwkeurigheid bereikt 

4 3 Nauwkeurigheid bereikt 

5 3 Nauwkeurigheid bereikt 

6 3 Nauwkeurigheid bereikt 

7 3 Nauwkeurigheid bereikt 

g 3 Nauwkeurigheid bereikt 

9 3 Nauwkeurigheid bereikt 

10 3 Nauwkeurigheid bereikt 

11 3 Nauwkeurigheid bereikt 

12 3 Nauwkeurigheid bereikt 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

TFund. 1.22 G 

2 Fund.  0.90 G 

3 Fund. 122 G 1.35 wo O 

4 Fund. 1.08 G 135 Q 

5 Fund. 0.90 G 135 Q 

6 Fund. 090 G 1.35 wo © 

7 Kar.  1.00 G 1.00 @ 

8 Quas. 1.00 G 

9 Quas. 1.00 G 1.00 v: ©% 

10 Freq. 1.00 G 

11 Freq. 1.00 G 1.00 w @ 

12 Blij. _1.00 G 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

BC Staven met gunstige werking 

T Geen 

2 Alle staven de factor:0.90 

3 Geen 

4 Geen 

$ Alle staven de factor:0.90 

6 Alle staven de factor:0.90 
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OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MOMENTEN 2e orde Fundamentele 

combinatie 

DWARSKRACHTEN 2e orde Fundamentele 

combinatie 

NORMAALKRACHTEN 2e orde Fundamentele 
combinatie 

0.60 0.60 

REACTIES 2e orde Fundamentele 

combinatie 

n X=min X=max Z=min Z=max HERIn Hemax 

T 0.00 0.00 4171 61.56 

2 4171 61.56 

OMBULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

VERPLAATSINGEN 2e orde [mm] Karakteristieke 

combinatie 
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STAALPROFTELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

  

  

  

  

  

Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: ‘Ongeschoord 

PROFTEL/MATERIAAL 

P/M Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn. 

Dr. [N/mm?] _ methode klasse 

T T9E220 735  Gewalst T 

Partiële veiligheidsfactoren: 

Gamma M;0 1.00  Gamma M;1 1.00 

KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

staaf leys Classif. y lkoix;s aanp. y Classif. z lxaiz;: aanp, z 

Im] sterke as Im} [kN] zwakke as Im} TKN] 

7 3.400 Ongeschoord Ze orde Geschoord 3.400 0.0 

KIPSTABILITEIT 

staaf Plts. l gaffel Kipsteunafstanden 

aangr. Im]__(m] 

T T.57h Bovent 3.40 0 

onder: ° 

TOETSING SPANNINGEN 

  

  

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm. 

Dr. U.C. (N/mm2] 

T T 4 TT 1457 EN3-I-1 6.2.10  (6.4576.31y)  0.764 180 

‘TOETSING DOORBUIGING 

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg uo: BC Sit u Toelaatbaar 

Im T J (mm] _ (mm] tmm) _ (mm] *1 

T VIrw d5 3.40 N N 00 -9.4 7 1 Eind -9.4 213.6  0,004 

db 7 1 Bijk -1.5 +6.8 0.002 
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WANDEN 

DRAGEND 

Poriso (metselen) 100, 120 en 140mm 

523045 9 
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FUNDERING 

Voor de fundering is uitgegaan: 

GRONDONDERZOEK 

  

Uitgever 

Opdrach 

Opgestel 

Datum 

FUNDERI 

tnummer z 

Id door z 

INGSADVIES 

  

Uitgever 

Opdracht 

Opgestel 

Datum 

itnummer - 

Id door z 

Sondering z 

STROKE! N / POEREN 

  

Aanlegdi iepte : 800 mm 

Maaiveld 100 mm 

Gronddel 

kking : 400 mm 

Betonkwaliteit : C20/25 

Wapeningstaal : B500B 

Milieuklasse xc2 

Dekking 
30 mm 35 

Peil 

Peil 

mm 

Strook 

Minimaal 

Vochtig 

Werkvloer 

Bij eventuele ofwijkende grondwaardes, waterstanden of samenstellingen is ons bureau altijd rij om een gedegen sonderingrapport en 

funderingsadvies te Iaten maken door derden op kosten van de opdrachtgever. 

Tijdens de bouw kan de ondergrond gecontroleerd worden dmv een handsondering 

523045 

Conusoppervlakte 1m? 

2MPa per 10°m tot tenminste 6MPa op 30cm diepte 
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Tabel 4-1: Niveaus te 

ebruiken voor de funderingen 
  

  

  

  

    

  

      
  

      

Sondering Maaiveldhoogte Aanlegniveau Ontgraving tot Niveau vaste grond 

‘betonnen plaat 

(kelder) 

nummer [NAP + m] [NAP +m] [NAP + m] [NAP + m] 

01 16,7 146 15,7 

502 173 6 146 166 

503 170 146 164 
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REKENWAARDEN VAN DE VERTICALE WEERSTAND OP EEN HORIZONTAAL FUNDERINGSOPPERVLAK (Rv;d} 

Effectieffunderingsopp.| dekking: _0,20 m dekking 0,25 m dekking 0,30 m lInvoedsgebier 

b r Gmxs | Ra Gras | Ra G | Ra z Ï a 

[m] [m] [kN/m?] IKN/m’ [kN/m? Im] | Im 

100 strook 121 121 [kN/m'] 134 134 [kN/m'| 148 148 [kN/m'| 153 | 406 

110 strook 128 141 [kN/m'| 141 155 [kN/m'] 154 170 [kN/m'| 168 | 4,47 

1,20 strook 135 161 [kN/m'| 148 177 [kN/m']| 161 193 [kN/m| 184 | 487 

135 strook 38 | 172 (Km 151 | 189 (kN/mij 165 | 206 (Km 191 | 507 

130 strook 141 | 384 {kNmij 155 | 201 (kN/mij 168 | 218 km 199 | 528 

140 strook 148 207 [kN/m'| 161 226 [kN/m'| 175 245 [kN/m'| 214 | 568 

1,50 strook 155 232 [kN/m'jj 168 252 [kN/m'j 181 272 [kN/m'] 230 | 609 

Rs _ is de rekenwaarde van de draagkracht loodrecht op het funderingsopperviak, n KN; 

aa _ s de rekenwaarde van de funderingsdruk op het effectieve funderingsopperviak, in KPa; 

A is het effectieve funderingsopperviak, bepaald volgens 6.5.2.2(b), in m; 
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POEREN 

Belastingen 

h 020 m 

b 00 m 

t 020 m 

d 015 m 

Beton 2025 
Fe]B50 

staal - 

8 Permanent Veranderlijk 

Reactie kolom 11,00 1300 N 

Begane grond (buiten) 050 x 230 150 N 

Grond 050 m = 576 KN 

Fundering = 307 &N 

Totaal - 28 = 1450 EN 

Combinaties 

Feo=BexFe + BaXFa = 4348 N 

Bepaling effectieve afmeting 

Heez = 000 N 

Hoogte horizontaalkracht t.0.v. onderzijde fundering oo m 

Megew= = 000 ENm 

Mestaaa= 000 N 

e= = 00 m 

b= = 080 m 

Grondspanning 

One=Feo/1/D 6793 KNm? 

Gma= 165,90 kN/m? 

0 N= 025 147 

6 M= 015 07 

8 M= 015 1 

Wapening 

M 366 Nm 

Mes 435 KAm 

w= 03 mm 

Mie{ (bxdxf) 

M nmm = 01 nm 123 

Aoa=rxbxdx10 mm? 

N 125 x 6 = 86 mm 

hoofd # G 8 - 150 mm 268 mm 

bieg # 9 - mm = 0 mm? 

e = 268 mm 

Scheurwijdte 

DS O 80 < 244 mm fm z 221 

SS n 10 < 300 mm Dm 320 

a = WA sm = 3000 

scheurvorming voldoet! 
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KELDER 

Voor de fundering is uitgegaan: 

KELDER 

Aanlegdiepte : 3500 mm - Peil Vloer 

Maaiveld 100 mm - Peil 

Grondwater : 1000 mm - Peil AANNAME 

Bedding : 15000 _ KNm/m? AANNAME 

Betonkwaliteit : 2025 

Wapeningstaal B500B 

Milieuklasse : xC2 Vochtig 

Dekking : 30 mm 35 mm Op uin 

Bij eventuele ofwijkende grondwaardes, waterstanden of samenstellingen is ons bureau altijd vrij om een gedegen sonderingrapport en 

funderingsadvies te Iaten maken door derden op kosten van de opdrachtgever. 

Tjdens de bouw kan de ondergrond gecontroleerd worden dimv een handsondering 

- Conusoppervlakte 1em? 

- _ 2MPaper 10Cm tot tenminste 6MPa op 30Cm diepte 

523045 % 
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Grond- en waterdruk berekening 

  

  

  

   

  

  

    
  

E 1700  kG/m = 1700 km 

= 2000  kG/m? = 2000 kN/m? 

a 500 km 

Peil 0,100 m +MAANELD 

Grondwaterstand 1700 m -MAANVELD _ (=1,800m-PEIL) 

Hoogte 3400 m -MAANELD _ (=3,200m-PEI) 

k 050 11,0 voor waterdruk} 

s Sm sa 

(erond) _ (water) __ (bovenbelasting) 

MAAVELD Sgonswen 00 00 -5,00 

(=0,100 m-PEI) Sm 00 000 000 

Sm 000 000 -5,00 

Storen 00 00 250 KN/m 

1,7m - MAANELD Sosen 2890 000 -5,00 

800 m - PEIL) Sm 000 000 000 

Sersen °2890 000 -5,00 

sss 1845 00 250 KN/m? 

3,1m - MAAVELD Seosen °5690 00 -5,00 

3,200 m PEIL) S °1400 14400 000 

Stereen °4290 1400 -5,00 

Serene 2148 1800 250 KN/m 
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BETONNEN KELDER 

BK-01 (VOOR) 

Belastingen 

UNKS Permanent Veranderlijk 

Hellend dak 350 x (6} 354 175 Nm 

Begane grond (dek} 190 x (6} = 1530 = 561 km 

HSB 300 x (6 = 210 = 000 KN/m 

Metselwerk d=120mm 300 x (&Q) 720 000 km 

Totaal 283 736 km 

MIDDEN Permanent Veranderlijk 

Begane grond (dek} 420 x (6} 33,81 12,39 KN/m 

Metselwerk d=100mm 300 x (6 = 600 = 000 km 

Metselwerk d=120mm 460 x (Q = 1104 = 000 km 

Totaal 50,85 1239 KN/m 

RECHTS Permanent Veranderlijk 

Hellend dak 350 x (6} 354 175 Nm 

Begane grond (dek} 160 x (6} 12,88 472 Km 

HSB 300 x (6 = 210 = 000 km 

Metselwerk d=120mm 300 x (&Q) 720 000 km 

Totaal = 2572 = 647 Nm 
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Technosoft Raamwerken 

  

  
Dimensies...: kN;mirad (tenzij anders aangegeven) 

Belastingbreedte.: _ 1.000 

Rekenmodel. 2e-orde-elastisch. 
  

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling: 

1} Losse belastinggevalle: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch lineair voor de staafnr('s): 3-6 

Geometrisch niet lineair voor de staafnr('s): 1,2 

Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

Geometrisch lineair voor de staafnr('s): 3-6. 

Geometrisch niet lineair voor de staafnr('s): 1,2. 

Pysisch lineair alle staven. 

Waarschuwing: Bij elastisch ondersteunde staven worden geometrisch niet lineaire 

effecten (2e orde) verwaarloosd! 

  

Maximum aantal iteraties : 50 

Max.deellengte kolommen/wanden: 0.500 Max.deellengte balken/vloeren: 0.500 

Max. X-verplaatsing in UGT. 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT. 0.250 
    

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

  

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlands: 

  

      

      

  

  

  

    

  

  

  

  

Gelastingen _ NEN-EN 1990:2007 T2:2010,A1:2019 NB:2019aT 

WEN-EN 1991-1-1:2002 c1/e11:2019 wB:2019(n1 

GEOMETRIE 

WE 6 

i a z1,800 

EA J =3.200 

11 61 

à 3;750 E 

STRAMTENLIJNEN 

Nr. Naan K T Znag 

7 70.350 -3.200 _ 0,000 

2 0:000 -3:200  0:000 

3 7:000 -3:200  0:000 

4 7:350 -3:200  0:000 

s 3:750 -3:200  0:000 

NIVEAUS 

Nr T g 

T -3.200 -0.350 _ 7.350 

2 -1:800 -0:350  7.350 

3 -0:800 -0:350  7.350 

4 -0:300 -0:350  7.350 

5 0:000 -0:350 7350 
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MATERIALEN 

ME Kwaliteit __ E-modulus{N/mm2] S.G. Pois. Uitz. coGff 

1 €20725 7480 25.0 0.20 _1.0000e-05 

MATERIALEN vervolg 

M Kwaliteit Cement __ Kruipfac. Toeslag R5o [K9/a3 

T €20725 N 3.01 Normaal 2400 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

T 87A 10007300 1:C20725 3.00002+05 2.25002+09 _ 0.00 

2 B*H 10007300 1:C20/25 3.0000e+05 2.25002+09 0.00 

PROFIELEN vervolg [mm 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e _ Type I T E 57 

T O:Normaal _ 1000 _ 300 1500 OEE 

2 O:Normaal _ 1000 _ 300 1500 O:R 

PROFIELLENGTES EN -GEWICHTEN 

  

  

  

Prof. Omschrijving 5.M. Som lengte Som gewicht 

Ikg/m] [m] [kg1 

T B+R 10007300 O:RA 2500 7.700 5775 

2 BrH 1000+300 O:BH 2500 5.800 4350 

Totaal 73.500 To125 

PROFTELVORMEN [mm] 

  

T B° 10007300 

2 B+H 10007300 

  

  

  

  

  

KNOPEN 

Knoop x z Knoop x z 

T -0.350 3200 6 7.000 0300 

2  0.000 -3.200 7 7.350 -3.200 

3 0.000 -0.300 

4 3.750 -3.200 

5 7.000 -3.200 

STAVEN 

St. KT Kj ProfieT Aansl.T  Aans1 j Tengte pm 

T 2 3 ZIBm 10007300 ND ND 7.900 

2 5 6 2:B%8 1000300 ND ND 2.900 

3 1 2 1:B+8 1000300 NDM NDM 0.350 

4 02 4 1:B%8 1000300 NDM NDM 3.750 

5 4 5 1:B%8 1000300 ND ND 3.250 

6 5 7 1:B4H 10007300 ND ND 0.350 

VASTE STEUNPUNTEN 

  

  

  

Nr. knoop Kode XZR 1=vast O=vrij _ Hoek 

T T 100 0.00 

2 3 100 0.00 

3 6 100 0.00 
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BEDDINGEN 

Nr. Staven Bedding Breedtelmm] Zijde 

T 3-6 15000 7 negatief 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

  

  

       

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

Betrouwbaarheidsklasse Referentieperiode.. E 

Gebouwdiepte. …... Gebouwhoogte. ….. 0.00 

Niveau aansl.terrein.. E.g. scheid.w. [kN/m2]: 1.20 

STAAFTYPEN 

Type 

T:vloer. 

Linker gevel. 

Rechter gevel. 

9:Open. 

LASTVELDEN 

Veranderlijke belastingen door personen 

1 

£ TTT 

LASTVELDEN 

N Staaf Tabel Klasse-Gebruiksfunctie Verd. EN @ R 7E 

1 474 6.2  A-vloeren 1 7175 =3.00 _ 1.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

T Permanente belasting HGZ=-1.00 I 

g 2 Ver. bel. pers. ed. (p_zep) 2 Ver. bel. pers. ed. (qk) 

3 Ver. belasting door voertuigen 6 

4 Bijz. bel.: grondwater 31 

g gegenereerd belastinggeval 

523045 

= belastinggeval bevat 1 of meer handmatig toegevoegde en/of gewijzigde lasten 
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BELASTINGEN 

belasting 

B.G:1 Permanente 

  

Eigen gewicht 

  

van alle staven 
is meegenomen in berekening. Richting:l 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  
    

  

  

  

  

  

  

|51 [2 

WI IIIUI I 4 61 

KNOOPBELASTINGEN 5.G:1 Permanente 

belasting 

Last Knoop Richting vaarde E 

T 3Z 729.000 

2 67 -26.000 

3 az -51:000 

STAAFBELASTINGEN 5.G:1 Permanente 

belasting 

staaf Type a1/p/n a2 A E v 

T 1:02Lokaal -14.50  -3.00  1.400  0.000 

2 14:40 300  1:400  0:000 

1 -21:50 -14:50 0000  1:500 

4 -1.60 -1:60  0:000 0000 

2 21:50 14:50  0:000  1:500 

s Z1:40 -1:40  0:000 0000 

BELASTINGEN B.6:2 Ver. bel. pers. ed. 

(p_rep) 

T 

t 

EN 

KNOOPBELASTINGEN B.G:2 Ver. bel. pers. ed. 

(p_rep) 

Last Knoop Richting waarde o a z OPm 

T 27 -3.000 0.40 0.50 0.30 * 

2 57 -7.000 0:40 0:50 0:30 * 

3 4Z -13.000 0:40 0.50 0.30 * 

Gpmerkingen 

T*] Deze belasting is handnatig toegevoegd o£ gewijzigd. 

STAAFBELASTINGEN B.6:2 Ver. bel. pers. ed 

(p_rep) 

Staaf Type a/p/n a2 ä E 

7 7175 71,75 0000  9.000 040 9.50  0,30 

4 -1:20 -1:20 0:000  0.000 0:40 0.50 0:30 

5 3:0zgePro) -1:75 1175 01000  0.000 0:40 0.50 030 

5 3:0ZgePro} -1:20 1120 01000  0.000 0:40 0.50 030 
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SITUATIES BELAST/ONBELAST B.G:2 Ver. bel. pers. ed. 

(p_rep) 

13 7 

SITUATIES BELAST/ONBELAST 

Belastingtype: q k 

Nz Lastvelden belast Tastvelden onbelast 

TT 

BELASTINGEN B.G:3 Ver. belasting door 

voertuigen 

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Ver. belasting door 

voertuigen 

staaf Type qal/p/n 92 ä B Vo Y a 

T 1:07Lokaal =2.50 _ -2.50 _ 0.000 _ 0000 0.70 0.70  0.60 

2 1:02Lokaal 2.50 2.50 0000 _ 0.000 0.70 0.70 0.60 

  

  

  

  

  

  

  

BELASTINGEN 8.G14 Bijz. bel. 

grondwater 

/ ! 

AT o N e TAL 

STAAFBELASTINGEN Bijz. bel. 

grondater 

Staaf Type 7e7n Z n E " 

T 7:7roaaT °1400  9:00  9:000  1,500 0,00 0,00 9:00 

2 1:02Lokaal 14100 _ 0:00 0:000 1500 000 000 0.00 

4 1:0zlokaal 17100 _ 17:00 0:000 0000 0:00 000 0.00 

5 1:02Lokaal 1700 17100 0:000 0000 0:00 000 0.00 
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REACTIES __ 1e orde 

Kn. 86 x 7 

T1 775 

102 z0:20 

103 z0:00 

104 0:00 

3 1 277 

302 0:52 

303 3143 

34 DE 

1 849 

s 2 -0:32 

s 3 3143 

a o 

BEREKENINGSTATUS controlerende 
berekening 

3.C Tceratie Stats 

T 7 Nauwkeurigheid bereikt 

2 2 Wavwkesrigheid bereikt 

3 2 Wavwkesrigheid bereikt 

4 2 Nauwkeurigheid bereikt 

s 2 Wauwkeurigheid bereikt 

s 2 Nauwkeurigheia bereikt 

7 2 Nauwkeurigheid bereikt 

8 2 Nauwkeurigheid bereikt 

9 2 Nauwkeurigheid bereikt 

10 2 Nauwkeurigheid bereikt 

m 2 Wauwkevrigheid bereskt 

12 2 Nauwkeurigheid bereikt 

13 2 Nauwkeurigheid bereikt 

14 2 Nauwkeurigheid bereikt 

15 2 Nauwkeurigheid bereikt 

16 2 Nauwkeurigheid bereikt 

17 2 Nauwkeurigheid bereikt 

18 2 Nauwkeurigheid bereikt 

19 2 Wavwkesrigheid bereikt 

20 2 Waswkesrigheid bereikt 

2 2 Nauwkeurigheia bereikt 

22 2 Nauwkeurigheid bereikt 

23 2 Nauwkeurigheid bereikt 

24 2 Nauwkeurigheid bereikt 

2 2 Nauwkeurigheid bereikt 

26 2 Wauwkevrigheid bereskt 

27 2 Wavwkesrigheid bereikt 

28 2 Nauwkeurigheid bereikt 

28 2 Nauwkeurigheid bereikt 

30 2 Nauwkeurigheid bereikt 

a 2 Nauwkeurigheid bereikt 

32 2 Nauwkeurigheid bereikt 

33 2 Nauwkeurigheid bereikt 

34 2 Nauwkeurigheid bereikt 

3 2 Waswkesrigheid bereikt 

36 2 Wauwkeurigheid bereikt 

37 2 Nauwkeurigheid bereikt 

38 2 Nauwkeurigheid bereikt 

39 2 Nauwkeurigheid bereikt 

10 2 Nauwkeurigheid bereikt 
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BEREKENINGSTATUS Controlerende 

berekening 

B.C. Tteratie Status 

77 7 Nauwkeurigheid bereikt 

42 2 Nauwkeurigheid bereikt 

43 2 Nauwkeurigheid bereikt 

44 2 Nauwkeurigheid bereikt 

45 2 Nauwkeurigheid bereikt 

46 2 Nauwkeurigheid bereikt 

47 2 Nauwkeurigheid bereikt 

48 2 Nauwkeurigheid bereikt 

49 2 Nauwkeurigheid bereikt 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

TFund. 122 6;1 

2 Fund.  1.08 Ge,1 

3 Fund.  0.90 G,1 

4 Fund.  0.90 G,1 

5 Fund. 1.22 Gu,1 + 135 o Qe 

6 Fund. 1.22 Gu1 + 135 o Q3 

7 Fund. 1.22 Gk,1 + 108  Aa4 

8 Fund. 1.08 61 + 135 02 

9 Fund. 1.08 G,1 + 1235 O 

10 Fund. 1.08 G,1 + 1.08 Aú 

11 Fund. 0.90 1 + 135 o 7 

12 Fund.  0.90 G + 1235 2 

13 Fund. 0.90 61 + 1235 03 

14 Pund. 0.90 G,: + 135 o 02 

15 Pund. 0.90 Gi,: + 1.08  As,4 

16 Fund. 1.22 1 + 135 o O,2 + 135 o Q5 

17 Fund. 122 G,1 + 1.08 A t + 135 o Q5 

18 Fund. 108 1 + 135 2 + 135 o O 

19 Fund. 1.08 G,1 + 135 05 # 135 o 2 

20 Pund.  1.08 G;: + 1208 A + LL35 O 

21 Fund. 1.08 G:,: + 108 + 138 0 

22 Fund.  0.90 G,1 + 135 O2 + 135 o Q5 

23 Pund. 0.90 i1 + 1235 o Qe + 135 Y 02 

24 Fund.  0.90 G,1 + 135 Q3 + 135 o Qe,2 

25 Fund.  0.90 G,1 + 1208 A + 1235 07 

26 Fund. 090 G,1 + 108 + 138 03 

27 Kar.  1.00 G,1 + 100 

28 Kar.  1.00 G,1 + 100 

29 Kar 1.00 G,: + 100 + 1.00 Y : 

30 Kar.  1.00 G + 100 + 1.00 YW @,2 

31 Kar 1.00 1 + 1.00  Aa4 + 100 

32 Kar.  1.00 G,1 + 1.00  As,4 + 1200 

33 Quas. 1.00 G,1 

34 Quas. 1.00 Gi,: 1 

35 Quas. 1.00 G,1 1. 

36 Quas. 1.00 G,: + 1.00 Yi Au,s 

37 Quas. 1.00 G + 100 Y; O,2 + 100 Y Q3 

38 Ouas. 1.00 G,1 + 100 Yi A4,4 + 100 Y O 

39 Freg. 1.00 Ge,: 

40 Preg. 100 Ge,: 

41 Freq. 1.00 &,1 + 1.00 WL Q,2 

42 Preg. 1.00 G,: + 1.00 : 02 

43 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 Yi Aa,s 

44 Preq. 1.00 @,1 + 1.00 Yi Aa,s 
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BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

45 Freq. 1.00 &,1 + 100 1 © + 00 w %, 

46 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 : Q + 100 Y O 

47 Freq. 1.00 @,1 + 1.00 Yi A4 + 1009 O%, 

48 Freq. 1.00 G,2 1.00 : Aa + 1.00 : O 

49 Blij. _1.00 & 

  

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

ES 
Staven met gunstige werking 

  

T 

10 

12 

1 

14 

15 

1 

17 

18 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Geen 

Geen 

Alle 

Alle 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

523045 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

factor 

factor: 

factor 

factor 

factor 

factor: 

factor: 

factor 

factor: 

factor: 

factor 

factor 

  

  

90 

90 

90 

90 

90 

0 

90 

90 

30 

30 
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OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN 2e orde Fundamentele 
combinatie 

  

    

  

  

    
  

  

          

  

  

? 

11 

DWARSKRACHTEN _ Ze orde Fundanentele 

conbinatie 

h 

h 

t 

Sinar 7 

-15.6 

NORMAALKRACHTEN _ 2e orde Fundanentele 

conbinatie 

[e3 

E 

Í 

É 

1 H3 

T 

E 6 8I 26 LI g s iete 

TUSSENPUNTEN VERPLAATSINGEN _ 26 orde Fundanentele 

conbinatie 

Z-verpl [kN/m] 

St. Kn. Pos. __Min 8C __ Max BC Grondspan. 

T 7 =0.00 20 -0.00 4 

1 0290 010113 005 20 

1 01580 -0:0513 007 20 

1 0870 2011321  0:0412 

ì 1160 -0:2021 00012 

1 11480 202621 00412 

1 1740 20:2721 200612 

1 2l030 202521 200712 

1 21320 2001921 700612 

1 21610 011021 7010312 
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TUSSENPUNTEN VERPLAATSINGEN 2e orde Fundamentele 

combinatie 

Z-verpl TEN/n7] 

St. Kn. Pos. uin BC Max BC Grondspan. 

T 3 0.00 10  0.00 7 

2 5 0.08 4 01617 

2 0.290  0.0612 017 21 

2  0.580  0.06 12 022 21 

2 0.870  0.1012 031 21 

2 1.160  0.13 12 037 21 

2 1.450  0.1612 041 2 

2 1.740  0.17 12 040 21 

2 2.030  0.15 12  0.35 21 

2 2.320  0.12 12 026 21 

2 2.610  0.0612 014 2 

2 6 -0.00 8  -0.00 26 

31 -3.58 8 -1.35 26 53.733 

3 0.035 -3.57 8 -1.35 26 53.511 

3 0.070 -3.55 8  -1.34 26 53.289 

3 0.105 -3.84 8  -1.33 26 53.067 

3 0.140 -3.52 8  -1.33 26 52.845 

3 0.175 -3.51 8  -1.32 26 52.623 

3 0.210 -3.49 8  -1.31 26 52.398 

3 0.245 -3.48 8  -1.31 26 52.174 

3 0.280 -3.46 8 -1.30 26 51.947 

3 0.315 -3.45 8 -1.29 26 51.719 

302 -3.43 8 -1.28 26 51.490 

402 -3.43 8  -1.28 26 51.490 

4 0.375 -3.18 8 -1.12 26 47.645 

4 0.750 -2.84 8  -0.87 26 42.610 

4 14125 -2.52 18  -0.59 15 37.785 

4 1.500 -2.26 18 -0.35 15 33.855 

4 1.875 -2.11 18 -0.18 15 31.578 

4 2.250 -2.05 18  -0.09 15 30.791 

4 2.625 -2.11 18  -0.09 15 31.695 

4 3000 -2.24 18 015 15 33.567 

4 3375 -2.39 18  -0.23 15 35.786 

4 4 -2.49 18 -0.29 15 37.305 

5 4 -2.49 18 -0.29 15 37.305 

3 0.325 -2.48 18 -0.30 15 37.136 

3 0.650 -2.42 18 -0.29 15 36.335 

5 0.975 -2.37 18  -0.29 15 35.559 

5 14300 -2.36 18 -0.33 15 35.396 

5 14625 -2.41 18 042 15 36.144 

5 11950 -2.52 18  -0.55 15 37.843 

3 2.275 -2.70 18 -0.73 15 40.433 

3 2.600 -2.91 8  -0.93 26 43.646 

3 2.925 -3.12 8  -1.10 26 46.857 

5 5 -3.28 8  -1.20 26 49.212 

6 5 -3.28 8 -1.20 26 49.212 

6 0.035 -3.29 8 -1.21 26 49.364 

6 0.070 -3.30 8  -1.21 26 49.516 

6 0.105 -3.31 8 -1.21 26 49.666 

6 0.140 -3.32 8 -1.22 26 49.814 

6 0.175 -3.33 8  -1.22 26 49.962 

6 0.210 -3.34 8  -1.23 26 50.108 

6 0.245 -3.35 8 -1.23 26 50.255 

6 0.280 -3.36 8 -1.24 26 350400 

6 0.315 -3.37 8 -1.24 26 50.546 

67 -3.38 8  -1.25 26 50.692 
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REACTIES 2e orde Fundamentele 
combinatie 

En. x=min x=max Z=nin Z-nax Henin Henax 

T T.15 7071 

3 -13.01 -6.29 

6 7.20 13.83 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

VERPLAATSINGEN 2e orde [mm] Karakteristieke 

combinatie 

  

022 
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WAND - STEK 

Belastingen 

h - 00 m 

b 100 m 

d 0,25 m 

Beton = o2 

Staal =  (Fe)B500 

Wapening 

M = 2500 km 

Mee = 3000 kNm 

w= = 03 mm 

Mes / (bx d2 x fa) = 3609 

r em = 01 _ 123 = 0114 

An=rxbxdx10% = 284 mm? 

A 100 284 = 284 mm? 

hoofd # 8 - 150 mm = 335 mm? 

bijeg # - mm 

Aoe 335 mm 

Scheurwijdte 

DS D 30 81 mm f z 221 

SS n 150 16 mm Dmm = 106 

o 307,6 sm z 55 

Scheurvorming voldoet! 

WAND 

Belastingen 

h = 00 m 

b = 10 m 

d 05 m 

Beton aons 

Staal =  (Fe)B500 

Wapening 

Mo = 800 km 

Mee 1000  kNm 

i- 03 mm 

Meo/ (bxdExfa) - 1003 

r em 2 011 _ 123 = 0038 

Asmen=rxbxdx10% = 95 mm? 

A 125 95 = 118 mm? 

hoofd # 8 - 150 mm = 335 mm? 

bijeg # - mm 

Astoe = 335 mm? 

Scheurwijdte 

DsD 30 244 mm p 24 

SSm 150 300 mm m 320 

o 1230 sm = 3000 

Scheurvorming voldoet! 

523045 
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VLOER - RAND 

Belastingen 

h = 030 m 

b 100 m 

d 025 m 

Beton = aos 

Staal =  (Fe)B500 

Wapening 

Mo = 2600 kNm 

Ms = 3100 kNm 

Wz = 03 mm 

Mes / (bx dx = 3729 

r nem = 01 tm 123 = 048 

Aasen=rxbxdx10% = 294 mm 

A 100 x 294 = 294 mm 

hoofd # D 8 - 150 mm = 0335 mm? 

bĳeg # b 8 - 40 mm = 112 mm 

Axwe 

Scheurwijdte 

DS Ön 80 s 122 mm feen z 221 

SS Sm 13 < 200 mm Dm = 160 

o = 2399 Sm = 2001 

Scheurvorming voldoet! 

VLOER 

Belastingen 

h = 030 m 

b = 10 m 

d 05 m 

Beton = o2 

Staal =  (Fe)B500 

Wapening 

16,00 K\m 

1800 km 

= 03 mm 

Mes/ (bx dx = 2165 

r nm 2 01 T 123 = 0068 

Asen=rxbxdx10% = 71 mm 

A 128 x 171 - 23 mm 

hoofd # D 8 - 150 mm 335 mm 

bĳeg # b - mm 

Axee = 335 mm 

Scheurwijdte 

DS Óra 80 17 mm faen = 221 

SS 10 < 192 mm Dm = 154 

o 2461 sm z 1924 

Scheurvorming voldoet! 
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BK-02 (ACHTER) 

Technosoft Raamwerken 

  

Dimensies...: kN;mirad (tenzij anders aangegeven. 

Belastingbreedte.: _ 1.000 

Rekenmodel. 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling: 

1} Losse belastinggevalle: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch lineair voor de staafnr('s): 3-6 

Geometrisch niet lineair voor de staafnr('s): 1,2,7,8 

Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

Geometrisch lineair voor de staafnr('s): 3-6 

Geometrisch niet lineair voor de staafnr('s): 1,2,7,8. 

Pysisch lineair alle staven. 

Waarschuwing: Bij elastisch ondersteunde staven worden geometrisch niet lineaire 

effecten (2e orde) verwaarloosd! 

   

  

Maximum aantal iteraties : 50 

Max.deellengte kolommen/wanden: 0.500 Max.deellengte balken/vloeren: 0.500 

Max. X-verplaatsing in UGT. 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT. 0.250 
    

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Gelastingen _ NEN-EN 1990:2007 T2:2010,A1:2019 NB:2019aT 

WEN-EN 1991-1-1:2002 c1/e11:2019 wB:2019(n1 

GEOMETRIE 

K 

s 9 

EA - =3.200 

11 f 61 

à 3;750 3,250 13 

STRAMTENLIJNEN 

Nr. Naan K T Znag 

7 70.350 -3.200 _ 0,000 

2 0:000 -3:200  0:000 

3 7:000 -3:200  0:000 

4 7:350 -3:200  0:000 

s 3:750 -3:200  0:000 

NIVEAUS 

Nr T g 

  

T =3.200 =0.350 7 

2 -1.800 -0.350 07 

3 -1.550 -0.350  7.350 

4 -0.800 -0.350 07 

5 -0.300 -0.350 07 

6 0.000 -0.350  7.350 
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MATERIALEN 

ME Kwaliteit __ E-modulus{N/mm2] S.G. Pois. Uitz. coGff 

1 €20725 7480 25.0 0.20 _1.0000e-05 

MATERIALEN vervolg 

  

  

  

  

M Kwaliteit Cement __ Kruipfac. Toeslag R5o [K9/a3 

T €20725 N 3.01 Normaal 2400 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

T 87A 10007300 1:C20725 3.00002+05 2.25002+09 _ 0.00 

2 B*H 10007300 1:C20/25 3.0000e+05 2.25002+09 0.00 

3 B*H 1000+140 1:C20/25 1.40008+05 2.2867e+08 0.00 

PROFTELEN vervolg [mm] 

  

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type BI KT E RZ 

  

    

T O:Normaal _ 1000 _ 300 1500 

2 O:Normaal 1000 _ 300 150.0 

3 O:Normaal _ 1000 140 70.0 O:RE 

PROFIELLENGTES EN -GEWICHTEN 

  

  

  

Prof. Omschrijving 3.M, Som Iengte Som gewicht 

Ikg/m] [m] [kgl 

T 57A 10007300 O:RE 2500 7.700 5775 

2 B+# 1000+300 0:R8 2500 3.300 2475 

3 B+H 1000+140 O:RE 2500 2.500 875 

Totaal 13.500 3125 

PROFTELVORMEN [mm] 

  

T 57 1000300 

2 B+H 1000+300 

3 88 10007140 

  

  

  

  

  

KNOPEN 

Knoop x B Knoop x 7 

T =0.350 3200 6 7.000 0300 

2  0.000 -3.200 7 7.350 -3.200 

3 0.000 0300 8 0.000 -1.550 

4 3.750 -3.200 9 7.000 -1.550 

5 7.000 -3.200 

STAVEN 

3E. ki kj Profiel Aansl.1 _ Aansl.j Tengte Opm 

TZ 8 ZiBrH 10007300 ND ND 1.650 

2 5 9 2:B%8 10007300 ND ND 1.650 

3 1 2 1:B7H 10007300 ND ND 0.350 

4 2 4 1:B%8 1000300 NDM NDM 3.750 

5 4 5 1:B%8 1000300 NDM NDM 3.250 

6 5 7 1:B4H 1000+300 ND ND 0.350 

7 8 3 3:B%8 10007140 ND ND 1.250 

8 9 6 3:B%8 10007140 ND ND 1.250   
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VASTE STEUNPUNTEN 

  

Nr. knoop Kode XZR 1= 
  

Tij  Eoek 

  

  

  

T T 100 0.00 

2 3 100 0.00 

3 6 100 0.00 

BEDDINGEN 

Nr. Staven Bedding Breedte{mm] Zijde 

T3-6 15000 0 negatief 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

  

  

       

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Betrouwbaarheidsklasse.......t T Referentieperiode.. 50 

Gebouwdiepte. …... 11.90 Gebouwhoogte. ... 0.00 

Niveau aansl.terrein.. 0.00 E.g. scheid.w. ([kN/m2]: 1.20 

STAAFTYPEN 

Type ven 

T:vloer. 

S:Linker gevel. 

Rechter gevel. 

Open. 

LASTVELDEN 

Veranderlijke belastingen door personen 

1 

E TTT 

LASTVELDEN 

Nr staaf Tabel Klasse-Gebruiksfunctie verd EN @ 7E 

1 44 6.2  AcVloeren 1 175 2300 1.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

T Permanente belasting EGz=-1.00 1 

9* 2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep) 2 Ver. bel. pers. ed. (qk) 

3 Ver. belasting door voertuigen 6 

4 Bijz. bel.: grondwater 31 

g gegenereerd belastinggeval 

  

523045 

belastinggeval bevat 1 of meer handmatig toegevoegde en/of gewijzigde lasten 
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BELASTINGEN 

belasting 

B.G:1 Permanente 

  

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:l 

26 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     
  

  

  

  

  

  

  

   

n 

TU d 

xwoOPBELASTENGEN s.0:3 Permanente 
Beiesting 

E 

ET 5000 

2 z 26000 

5 i 3641009 

E EU " 

e E n 

@ 2igerokea 24lio 12280 11400 9;000 

Liiemokeen 2150 1460 0/000 91200 

E ié ii olooo  0/90o 

e i ii aa oo 025 

J iidaokeen 1258  C3:00 9000 0;000 

o erokea i 36 0l 9000 

aetastImGEN 8.G:2 Ver. bel. pers. ed 
e 

T zcm, 

T E 

(p_rep) 

E EE 

2 52 “5/009 : 950 015 : 

e 

t Dere belasting 1S handnatig toegevoega of gewijzigd 

ornarseLastINeEN s.cie wer. bel. pers. d: 
e 

t E EN “ O 

ETE e e e TE N 

4 3idageero) Ziizo 120 0/000 0:000 Ol4o 9230 0130 
5 3iOiseero]. i Z5 OlDoo oloo oldo 050 0130 

5 3iOiseer). Giz CĲZo OlDoo olopo Oldo ol50 013 
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STTUATIES BELAST/ONBELAST 3.G:2 Ver. bel. pers. ed 

( rep) 

‘8_1.2 13 7 

e ! l 

ï 

STTUATIES BELAST/ONSELAST 

Belastingeype: q k 

7 Testreen OTT e e 

T7 

BELASTINGEN 8.6:3 Ver. belasting door 
voertuigen 

STAAFBELASTINGEN 3.G:3 Ver. belasting door 
voertuigen 

staaf Type aV/e/n a ä E 

T 1:07TokaaT E S 

oztokaal 2:50 2150 0:000  0:000 0.70 0.70 060 

oztokaal -2s0 22180 0.000  0.000 0:70 0.70 060 

8 15GZLokaal 2:50 2150  0:000  0:000 0.70 0.70 060 

BELASTINGEN 8.6:4 Bijz. bel.: 
Gronduater 

9 7 & 

LIS T TA 

STAAFBELASTINGEN 8.6:4 Bijz. bel.: 
grondwater 

Staaf Type e a x E 

T 1:07okaaT 714.00  0,00 9000 0250 0.00 D.00 0.00 

2 1:GzLokeal 1400 _ 0:00 0:000 0:250 0:00 0:00 0:00 

4 1:GZLokeal 1700 27:00 0:000 0:000 0.00 0:00 0:00 

$ 1:GZLokaal 1700 _ 17:00 0:000 0:000 0.00 0:00 0:00 
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REACTIES __ 1e orde 

Kn. 86 x 7 

T1 737 

102 z0:15 

103 z0:00 

104 0:00 

3 1 699 

302 0:39 

303 313 

34 0:53 

1 7.43 

s 2 -0:24 

s 3 3:13 

a z0:53 

BEREKENINGSTATUS controlerende 
berekening 

3.C Teeratie Stans 

T 3 Nauwkeurigheid bereikt 

2 3 Wavwkesrigheid bereikt 

3 3 Waswkesrigheid bereikt 

4 3 Nauwkeurigheid bereikt 

s 3 Nauwkeurigheid bereikt 

s 3 Nauwkeurigheid bereikt 

7 3 Nauwkeurigheid bereikt 

8 3 Nauwkeurigheid bereikt 

9 3 Nauwkeurigheid bereikt 

10 3 Nauwkeurigheid bereikt 

m 3 Wauwkevrigheid bereskt 

12 3 Nauwkeurigheid bereikt 

13 3 Nauwkeurigheid bereikt 

14 3 Nauwkeurigheid bereikt 

15 3 Nauwkeurigheid bereikt 

16 3 Nauwkeurigheid bereikt 

17 3 Nauwkeurigheid bereikt 

18 3 Nauwkeurigheid bereikt 

19 3 Wavwkesrigheid bereikt 

20 3 Wavwkesrigheid bereikt 

21 3 Nauwkeurigheia bereikt 

22 3 Nauwkeurigheid bereikt 

23 3 Nauwkeurigheid bereikt 

24 3 Nauwkeurigheid bereikt 

2 3 Nauwkeurigheid bereikt 

26 3 Wauwkevrigheid bereskt 

27 3 Waswkesrigheid bereikt 

28 3 Nauwkeurigheid bereikt 

28 3 Nauwkeurigheid bereikt 

30 3 Nauwkeurigheid bereikt 

a 3 Nauwkeurigheid bereikt 

32 3 Nauwkeurigheid bereikt 

33 3 Nauwkeurigheid bereikt 

34 3 Nauwkeurigheid bereikt 

3 3 Waswkesrigheid bereikt 

36 3 Wauwkeurigheid bereikt 

37 3 Nauwkeurigheid bereikt 

38 3 Nauwkeurigheid bereikt 

39 3 Nauwkeurigheid bereikt 

10 3 Nauwkeurigheid bereikt 
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BEREKENINGSTATUS Controlerende 

berekening 

B.C. Tteratie Status 

77 37 Nauwkeurigheid bereikt 

42 3 Nauwkeurigheid bereikt 

43 3 Nauwkeurigheid bereikt 

44 3 Nauwkeurigheid bereikt 

45 3 Nauwkeurigheid bereikt 

46 3 Nauwkeurigheid bereikt 

47 3 Nauwkeurigheid bereikt 

48 3 Nauwkeurigheid bereikt 

49 3 Nauwkeurigheid bereikt 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

TFund. 122 6;1 

2 Fund.  1.08 Ge,1 

3 Fund.  0.90 G,1 

4 Fund.  0.90 G,1 

5 Fund. 1.22 Gu,1 + 135 o Qe 

6 Fund. 1.22 Gu1 + 135 o Q3 

7 Fund. 1.22 Gk,1 + 108  Aa4 

8 Fund. 1.08 61 + 135 02 

9 Fund. 1.08 G,1 + 1235 O 

10 Fund. 1.08 G,1 + 1.08 Aú 

11 Fund. 0.90 1 + 135 o 7 

12 Fund.  0.90 G + 1235 2 

13 Fund. 0.90 61 + 1235 03 

14 Pund. 0.90 G,: + 135 o 02 

15 Pund. 0.90 Gi,: + 1.08  As,4 

16 Fund. 1.22 1 + 135 o O,2 + 135 o Q5 

17 Fund. 122 G,1 + 1.08 A t + 135 o Q5 

18 Fund. 108 1 + 135 2 + 135 o O 

19 Fund. 1.08 G,1 + 135 05 # 135 o 2 

20 Pund.  1.08 G;: + 1208 A + LL35 O 

21 Fund. 1.08 G:,: + 108 + 138 0 

22 Fund.  0.90 G,1 + 135 O2 + 135 o Q5 

23 Pund. 0.90 i1 + 1235 o Qe + 135 Y 02 

24 Fund.  0.90 G,1 + 135 Q3 + 135 o Qe,2 

25 Fund.  0.90 G,1 + 1208 A + 1235 07 

26 Fund. 090 G,1 + 108 + 138 03 

27 Kar.  1.00 G,1 + 100 

28 Kar.  1.00 G,1 + 100 

29 Kar 1.00 G,: + 100 + 1.00 Y : 

30 Kar.  1.00 G + 100 + 1.00 YW @,2 

31 Kar 1.00 1 + 1.00  Aa4 + 100 

32 Kar.  1.00 G,1 + 1.00  As,4 + 1200 

33 Quas. 1.00 G,1 

34 Quas. 1.00 Gi,: 1 

35 Quas. 1.00 G,1 1. 

36 Quas. 1.00 G,: + 1.00 Yi Au,s 

37 Quas. 1.00 G + 100 Y; O,2 + 100 Y Q3 

38 Ouas. 1.00 G,1 + 100 Yi A4,4 + 100 Y O 

39 Freg. 1.00 Ge,: 

40 Preg. 100 Ge,: 

41 Freq. 1.00 &,1 + 1.00 WL Q,2 

42 Preg. 1.00 G,: + 1.00 : 02 

43 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 Yi Aa,s 

44 Preq. 1.00 @,1 + 1.00 Yi Aa,s 
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BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

45 Freq. 1.00 &,1 + 100 1 © + 00 w %, 

46 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 : Q + 100 Y O 

47 Freq. 1.00 @,1 + 1.00 Yi A4 + 1009 O%, 

48 Freq. 1.00 G,2 1.00 : Aa + 1.00 : O 

49 Blij. _1.00 & 

  

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

ES 
Staven met gunstige werking 

  

T 

10 

12 

1 

14 

15 

1 

17 

18 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Geen 

Geen 

Alle 

Alle 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

523045 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

factor 

factor: 

factor 

factor 

factor 

factor: 

factor: 

factor 

factor: 

factor: 

factor 

factor 

  

  

90 

90 

90 

90 

90 

0 

90 

90 

30 

30 
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OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    
  

  

  

MOMENTEN _ 2e orde Fundanentele 

conbinatie 

09 d 

21 

-35.3 -33.0 

DWARSKRACHTEN _ Ze orde Fundanentele 

conbinatie 

z j2 

52 

132 

MORMAALKRACHTEN _ 2e orde Fundanentele 

conbinatie 

; | 

4%?‚' 1È;' 

358 Ë ? 

T ! _ 

sss 5 

-2 

TUSSENBUNTEN VERPLAATSINGEN _ 2e orde Fundanentele 

conbinatie 

Z-verpI TEN/me T 

St. Kn. Pos. __ Min BC __ Max BC Grondspan 

T 2 =0.00 20 =0.00 4 

1 0165 -0:0921 -0:02 12 

1 01330 -0.1821 00312 

1 0la95 013321 00912 

1 0660 014821 011512 

1 0l825 06521 012312 

1 olss0 08221 013112 

1 1185 110021 -0:4012 

1 1320 11721 014812 
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TUSSENPUNTEN VERPLAATSINGEN 2e orde Fundamentele 

combinatie 

Z-verpl TEN/n7] 

St. Kn. Pos. uin BC Wax BC Grondspan. 

T 1485 -1,33 21 -0,87 12 

1 -1.49 21  -0.65 12 

2 0.08 4 01617 

2 0168  0.13 4 02717 

2 0.330  0.17 12  0.38 21 

2 0.495  0.24 12 053 21 

2  0.660  0.32 12 070 21 

2 0.825  0.42 12 088 21 

2 0.980  0.51 12  1.06 21 

2 1.155  0.61 12  1.24 21 

2 1.320  0.7112 14117 

2 1.485  0.8012  1.58 17 

2 0.8912  1.7417 

3 -3.06 8  -0.76 26 45.901 

3 0.035 -3.06 8  -0.77 26 45.864 

3 0.070 -3.06 8  -0.78 26 45.827 

3 0.105 -3.05 8 079 26 45.790 

3 0.140 -3.05 8  -0.80 26 45753 

3 0.175 -3.05 8  -0.81 26 45.716 

3 0.210 -3.05 8  -0.82 26 45.678 

3 0.245 -3.04 8 -0.83 26 45.639 

3 0.280 -3.04 8 -0.84 26 45.598 

3 0.315 -3.04 8 -0.84 26 45.556 

3 -3.03 8  -0.85 26 45.514 

4 -3.03 8  -0.85 26 45.514 

4 0.375 -2.90 8  -0.85 26 43.516 

4 0.750 -2.67 8  -0.72 26 40049 

4 14125 -2.44 18  -0.52 15 36.549 

4 1.500 -2.24 18  -0.33 15 33.632 

4 1.875 -2.13 18 -0.20 15 32.009 

4 24250 -2.11 18 -0.13 15 31.656 

4 2.625 -2.19 18  -0.15 15 32.807 

4 3000 -2.32 18 021 15 34825 

4 3.375 -2.47 18 -0.29 15 37.109 

4 -2.58 18 -0.36 15 38.645 

5 -2.88 18 -0.36 15 38.645 

3 0.325 -2.56 18 -0.36 15 38437 

8 0.650 -2.50 18  -0.35 15 37.536 

5 0.975 -2.44 18  -0.34 15 36.571 

5 1.300 -2.41 18 036 15 36.075 

5 11625 -2.42 18 042 15 36.299 

3 1.950 -2.48 18 -0.51 15 37.238 

3 2.275 -2.58 18  -0.64 15 38.766 

5 2.600 -2.71 8 075 26 40.640 

3 2.925 -2.82 8  -0.80 26 42.303 

5 -2.86 8  -0.75 26 42.832 

6 -2.86 8 -0.75 26 42.832 

6 0035 -2.85 8 074 26 42.772 

6 0.070 -2.85 8 -0.73 26 42.711 

6 0.105 -2.84 8 072 26 42650 

6 0.140 -2.84 8  -0.70 26 42.586 

6 0175 -2.83 8 069 26 42.522 

6 0.210 -2.83 8  -0.68 26 42.457 

6 0.245 -2.83 8 066 26 42.392 

6 0.280 -2.82 8  -0.65 26 42.327 

6 0.315 -2.82 8 064 26 42.262 

6 -2.81 8 -0.62 26 42.196 
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TUSSENPUNTEN VERPLAATSINGEN 2e orde Fundanentele 

combinatie 

Z-verpl TEN/a"] 

st. Kn. Pos. __ Min BC __ Max BC Grondspan. 

7 3 T.49 21 065 12 

7 0.125 -1:53 21 068 12 

7 01250 -1:57 21 -0.71 12 

7 0:375 -1:54 21  -0.70 12 

7 0:500 -1:43 21 066 12 

7 0.625 -1:33 21 062 12 

7 0.750 -1:10 21 051 12 

7 0.875 -0.8721 -0.41 12 

7 1:000 -0:60 21 -0:28 12 

7 11125 -0:30 21 -0.14 12 

73 000 6 0:00 15 

s 9 08912  1.7417 

8 0.125  0:9112  1:78 17 

8 0:250  0:93 12  1.81 17 

8 0.375  0:9112  1.76 17 

8 0:500  0.85 12  1.63 17 

8 0:625  0.78 12  1:50 17 

8 0.750  0.65 12  1.24 17 

8 01875  0:5112 098 17 

8 1:000  0:35 12  0.68 17 

8 11125 0:1819 04 6 

s 6 00019 000 6 

REACTIES 2e orde Fundanentele 
conbinatie 

EN nin Knax Tnin Tnax Wnin Wonax 

T -7.38 7735 
3 -11:29 -5167 

6 6:35 1:91 

OMBULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

VERPLAATSINGEN 2e orde {mm] xarakteristieke 
conbinatie 

, 

‘\“‘: 

I 

f 

! 

| 

-2.26 
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WAND - STEK 

Belastingen 

h = 030 m 

b 100 m 

d 025 m 

Beton = aos 

Staal =  (Fe)B500 

Wapening 

Me = 4100 kNm 

Ms = 4900 kNm 

Wz = 03 mm 

Mes / (bx dX h} = 5895 

r Tm ou tmae 123 = 0487 

Aasen=rxbxdx10% = 0467  mm? 

A 100 467 = 0467 mm 

hoofd # 8 - 150 mm = 335 mm 

bieg # 8 - 250 mm = 201  mm? 

Aswe 536 mm 

Scheurwijdte 

bD 30 717 mm f z 221 

SSm aa 104 mm Sm = 102 

o 3169 Sm = 1039 

Scheurvorming voldoet! 

WAND 

Belastingen 

h = 04 m 

b = 10 m 

d 009 m 

Beton c20/25 

Staal =  (Fe)B500 

Wapening 

Mo = 800  kNm 

Mes 10,00 K\m 

W= 03 mm 

Ms / (0x dx = 9282 

r Tm 01 tmae 123 = 0300 

Ausn=rxbxdx10% = 270 mm 

A 100 270 = 270 mm 

hoofd # 8 - 150 mm = 335 mm 

bijeg # - mm 

A = 335 mm 

Scheurwijdte 

bD 30 91 mm aa 221 

SS aa 150 150 mm Dm 120 

o 280,3 sm z 1496 

Scheurvorming voldoet! 

523045 
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VLOER - RAND 

Belastingen 

h = 00 m 

b 10 m 

d 025 m 

Beton = ao/s 

staal =  (FeJB500 

Wapening 

Me = 4100 Nm 

Mes = 4900 km 

w= = 03 mm 

Meo/ dxP xfa) = 5895 

r tm = 011 _ 13 - 0187 

Aein= Pxbxdx10 - 467 mm 

A 100 467 = 0467 mm 

hoofd # 8 - 150 mm 335 mm 

bijeg # 8 - 250 mm 201 mm 

Ason 536 mm 

scheurwijdte 

b n 30 77 mm fam z 221 

SSm x 104 mm Bon = 102 

o 369 sm z 1039 

Scheurvorming voldoet! 

VLOER 

Belastingen 

h = 00 m 

b = 10 m 

d 05 m 

Beton ao/2s 

Staal =  (Fe]B500 

Wapening 

Mo = 1600 km 

Mie 18,00 Nm 

we= 03 mm 

Mee (bxd2xf) - 2165 

r tm = 041 _ 123 = 0068 

Actnz0xbxdx10% -11 mm 

A 125 171 = 028 mm 

hoofd # 8 - 150 mm 0335 mm 

bijeg # - mm 

A = 335 mm 

scheurwijdte 

b n 30 17 mm a 221 

SS aa 150 192 mm Um 154 

o 2461 sm z 1924 

Scheurvorming voldoet! 

523045 
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4.0 TEKENINGEN 

cT01 -A 
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